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名

健軍水源地外４箇所
電気設備点検業務委託

件
名

施設位置図

熊本市上下水道局水運用課

13

施 設 位 置 図
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4

3

2
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1 健軍水源地

2 庄口水源地
3 秋田水源地

4 沼山津水源地
5 戸島送水場

施設位置図
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図
名

件
名

図面番号

健軍水源地外４箇所電気設備点検業務委託

熊本市上下水道局水運用課

健軍・庄口水源地平面図
２／２２

市立泉ケ丘小学校

熊本市動植物園

泉 ヶ 丘 小 学 校

熊 本 ラ イ ト ハ ウ ス

健
軍

水
源

地

健 軍 配 水 場

庄
口
川

庄
口
川

ほ
た

る
橋

お
じ

か
橋

め
じ

か
橋

健軍自家発室

健軍電気室

健軍１４井

健軍１２井

健軍２井

健軍１３井

健軍特高室

新取水送水電気室

新庄口電気室



図
名

件
名

図面番号

健軍水源地外４箇所電気設備点検業務委託

熊本市上下水道局水運用課

３/２２
秋田水源地平面図

熊本市

東区

嘉島町

上益城郡

益城町

秋津一丁目

若葉六丁目

若
葉
五
丁
目

前塘の元

塘の下

上ヶ道の上

秋津町沼山津

寺田

上道の下

間島

碩の下

秋津町秋田

月の輪

一
の
口

三宮屋敷前

計路

計路

井寺道下

井寺鶴

島田

下六嘉

井寺

県
道
六
嘉
秋
津
新
町
線

秋津線

県道画図

秋

津

第

３

公

民

館

沼 山 津 第 ３ 水 源 井

ハ ー モ ニ ー

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム

カ ト レ ア 保 育 園

第

１

号

揚

水

機

場

秋 田 第 ５ 水 源 地

秋

秋

田

排

水

機

場

第 ２ 号 揚 水 機 場

沼 山 津 第 ７ 水 源 井

大 和 コ ン ク リ ー ト 工 業

秋 津 間 島 前

ま ち の 広 場

秋

田

第

４

水

源

地

秋 田 第 ６ 水 源 地

飯 野 二 号 排 水 機 場

秋

津

レ

ー

ク

タ

ウ

ン

公

民

館

秋 津 レ ー ク タ ウ ン

西

無

田

ポ

ン

プ

場

公 園

テ ニ ス コ ー ト

秋 津 古 屋 敷 緑 地

南 公 園

古 屋 敷

秋 津

秋

津

古

屋

敷

北

公

園

公 園

公 園

秋津川

木山川

万造堀

矢
形
川

車
川

野

間

橋

中 無 田 橋

野

間

橋

野 間 三 号 橋

新 浦 川 橋

真

島

橋

西

無

田

橋

矢

形

橋

秋津レークタウン簡易郵便局

秋田配水場

秋田ポンプ電気室

秋田自家発電気室

秋田特高電気室

秋田４井

秋田５井

秋田７井
秋田９井

秋田６井

秋田３井

秋田２井

秋田１井



図
名

件
名

図面番号

健軍水源地外４箇所電気設備点検業務委託

熊本市上下水道局水運用課

沼山津水源地平面図
４/２２

東区

東区

益城町

東区

益城町

益城町

秋津町沼山津

秋津町沼山津
秋津町沼山津

秋津町沼山津

秋津町沼山津

秋津町沼山津

秋津町沼山津

大字島田

大字島田

秋津町秋田

大字島田

大字島田

　　　　

熊 本 市

東 区

日
焼

秋津町沼山津
図志分

寺田

萩
原

秋津町沼山津

図志分

萩原

堀切

奥分

計路

島田

県
道

小
池

竜
田

線

沼
山

津
第

６
水

源
井

沼 山 津 第 ３ 水 源 井

秋 田 第 １ 水 源 井

沼 山 津 第 ４ 水 源 井

沼 山 津 第 ８ 水 源 井

秋 田 配 水 場

沼 山 津 第 ５ 水 源 井

沼 山 津 第 ７ 水 源 井

沼 山 津 第 ２ 水 源 井

万造堀

万造堀

新 万 造 橋

日章工業　
資材置場

坂
田緑

化
園

熊
本
市
上
下
水
道
局

秋
田
配
水
場

新
万
造
橋

九
州
自
動
車
道

県
道
小
池
竜
田
線

九
州
自
動
車
道

県道小池竜田線

熊本市

上下水道局

秋田

第　水源井

熊本市上下水道局

沼山津

第　水源井

万　造　堀

熊本市上下水道局

沼山津第　水源井

万　造　堀

熊本市
熊
本
市

上
下
水
道
局

沼
山
津

第
６
水
源
井

熊本市

上下水道局

沼山津

第　水源井

万　造　堀 熊
本
市
上
下
水
道
局

沼
山
津

第
７
水
源
井

熊本市

上益城郡

熊本市

熊
本
市
上
下
水
道
局

沼
山
津

第
２
水
源
井

上益城郡

木　山　川

上益城郡

熊
本
市
上
下
水
道
局

沼
山
津

第
９
水
源
井

沼山津４井

沼山津６井

沼山津７井

沼山津５井

沼山津９井

沼山津１０井

沼山津２井

沼山津３井

秋田１井

沼山津８井

(旧)沼山津６井

秋田配水場

沼山津送水場

沼山津１井
沼山津電気室

沼山津調整池



調整池

資材倉庫

流
入
弁
室

沼
山
津
水
源
地
か
ら

高遊原配水区へ

倉庫

流量計ピット

減圧弁室

浸透桝

排
水

至
　
高
遊
原
配
水
池

流量計室

戸島送水場平面図
件
 
名

健軍水源地外４箇所電気設備点検業務委託

図
 
名

熊本市上下水道局水運用課

図面番号
戸島送水場平面図

小水力発電機

ピット

（新設）

（機械室他）

（操作室）

（電気室）

（発電機室）

（ポンプ室）

管理棟

戸島送水場

新電気室

Ｗ

Ｅ

５/２２



①②③

３００‐１５０／５Ａ
ＣＴ×３

常用線

ＶＤ

ＡＥ

２４ｋＶ
６００Ａ

３ＰＥＤＳ

２５ｋＡ

２４ｋＶ
６００Ａ

ＶＣＢ

２５ｋＡ

ＡＥ

ＶＣＴ
用意

電力会社

M

ＡＥ

２４ｋＶ
６００Ａ

３ＰＥＤＳ

２５ｋＡ

M

ＡＥ

２４ｋＶ
６００Ａ

３ＰＥＤＳ

２５ｋＡ

２４ｋＶ
６００Ａ

ＶＣＢ

２５ｋＡ

ＡＥ

６００Ａ
バスダクト

検出器

パルス

変換器

パルス

検出器

パルス

変換器

パルス

ＡＥ

ＣＴＴ

M

予備線

３φ３Ｗ　２２ｋＶ　６０Ｈｚ

ＶＤ

ＡＥ

２４ｋＶ
６００Ａ

３ＰＥＤＳ

２５ｋＡ

２４ｋＶ
６００Ａ

ＶＣＢ

２５ｋＡ

ＶＣＴ
用意

電力会社

M

ＡＥ

２４ｋＶ
６００Ａ

３ＰＥＤＳ

２５ｋＡ

M

ＡＥ

２４ｋＶ
６００Ａ

３ＰＥＤＳ

２５ｋＡ

２４ｋＶ
６００Ａ

ＶＣＢ

２５ｋＡ

ＡＥ

ＣＴＴ

同上用リアクトル

高圧ヒューズ

取引用変成器

断　路　器

真空しゃ断器

避　雷　器

計器用変圧器

三相変圧器

進相用コンデンサ

検　電　器

電　力　計

零相電圧計

零相変流器

電　圧　計

電　流　計

変　流　器

Ｖ　ｏ

Ｗ

Ａ

ＺＣＴ

Ｖ

Ｖ　Ｄ

Ｌ

Ｐ　Ｆ

Ｓ　Ｃ

ＶＣＴ

Ｖ　Ｔ　

Ｃ　Ｔ

Ｌ　Ａ

ＶＣＢ

３φＴ

Ｄ　Ｓ

記　号

凡　例

Ｖａｒ／Ｉ

ＰＦ／Ｉ

Ｗ／Ｉ

Ａ／Ｉ

トランスジューサ

トランスジューサ

トランスジューサ

トランスジューサ

（無効電力用）

（力率用）

（電力用）

（電流用）

ＡＳ

ＶＳ

記　号

Ｖ／Ｉ

Ｉｄ／Ｉ＞

名　　　称

過電流継電器

トランスジューサ

電流計切換スイッチ

電圧計切換スイッチ

比率差動継電器

地絡過電流継電器

（電圧用）

名　　　称

真空電磁接触器ＶＭＣ

接地計器用変圧器ＥＶＴ

無効電力計

電力量計

力　率　計

Ｗ　ｈ

Ｖａｒ

Ｐ　Ｆ

不足電圧継電器

地絡過電圧継電器

地絡方向継電器

Ｅ　Ｌ

ＣＬＲ

接地相表示灯

限流抵抗器

温度上昇検出

ＣＴ×３
１５０／５Ａ

２４ｋＶ
２５ｋＡ

３ＰＥＳ
２４ｋＶ
２５ｋＡ

３ＰＥＳ

３φＴ（モールド）
３０００ｋＶＡ
２２／６．６ｋＶ

３φＴ（モールド）
３０００ｋＶＡ
２２／６．６ｋＶ

ＡＥ

デジタル保護

継電器

デジタル保護

継電器

６００Ａ
バスダクト

M

ＡＥ

２４ｋＶ
６００Ａ

３ＰＤＳ

２５ｋＡ

２４ｋＶ
６００Ａ

３ＰＤＳ

２５ｋＡ

特高操作継電器盤

特高操作継電器盤

６６００／１１０Ｖ
ＶＴ×２

ＬＡ×３
８．４ｋＶ
５ｋＡ

７．２ｋＶ
６００Ａ

ＶＣＢ

１２．５ｋＡ

４００／５Ａ

Ｗ ＣＯＳ
φ

ＶｏＥＬ

×３

７．２ｋＶ
６００Ａ

ＶＣＢ

１２．５ｋＡ

ＡＳ

Ａ

Ａ／Ｉ

ＺＣＴ

健軍線

３φ３Ｗ　６６００Ｖ　６０Ｈｚ

（ＩＨ０３）

６６００／１１０Ｖ
ＶＴ×２

ＬＡ×３
８．４ｋＶ
５ｋＡ

７．２ｋＶ
６００Ａ

ＶＣＢ

１２．５ｋＡ

Ｗ ＣＯＳ
φ

７．２ｋＶ
６００Ａ

ＶＣＢ

１２．５ｋＡ

ＡＳ

Ａ

Ａ／Ｉ

ＺＣＴ

庄口線

３φ３Ｗ　６６００Ｖ　６０Ｈｚ

（ＩＨ０２）

７．２ｋＶ
６００Ａ

ＶＣＢ

１２．５ｋＡ

ＡＳ

Ａ

Ａ／Ｉ ＣＴ×２
Ａ

Ａ／Ｉ

ＳＲ

コンデンサ盤

ＥＶＴ

６６００／１１０／　　　Ｖ
１９０

３

ＢＥ

３ＰＭＣＣＢ

ＡＳ

Ａ

３Ｐ

建
築
動
力
設
備

ＭＣＣＢ
３Ｐ

直
流
電
源
装
置

ＭＣＣＢ
３Ｐ

予
　
備

ＭＣＣＢ
２Ｐ
ＭＣＣＢ

３φＴ（モールド）
７５ｋＶＡ
６６００／２１０Ｖ

１φＴ（モールド）
１０ｋＶＡ
２１０／２１０－１０５Ｖ

所内動力変圧器盤 所内照明変圧器盤

ＺＣＴ

ＡＳ

接地開閉器付断路器ＥＤＳ

２４ｋＶ
２５ｋＡ

３ＰＥＳ
ＡＥ２４ｋＶ

２５ｋＡ

３ＰＥＳ

庄口線き電盤／所内動力変圧器一次盤健軍線き電盤／ＥＶＴ盤

件

図

図面番号

名

名

（５Ｇ１）

（５Ｇ２）

（５Ｇ３）

（５Ｇ４）

（５Ｈ１）

（５Ｈ２）

（５Ｍ１） （５Ｇ９）

（５Ｇ８）

（５Ｇ７）

（５Ｇ６）

（５Ｈ６） （５Ｌ１）

（５Ｈ５）

（５Ｈ４）

（５Ｈ３）

（５Ｍ１）

５０ｋｖａｒ

７５／５Ａ

４００ＡＦ

１００ＡＦ ２２５ＡＦ １００ＡＦ １００ＡＦ

２４ｋＶ
２５ｋＡ

３ＰＥＳ
２４ｋＶ
２５ｋＡ

３ＰＥＳ

ＡＥ

２８ｋＶ
１０ｋＡ

ＬＡ×３

ＡＥ

２８ｋＶ
１０ｋＡ

Ｅ

３Ｐ
ＭＣＣＢ
１００ＡＦ

３Ｐ
ＭＣＣＢ
１００ＡＦ

（５Ｔ２）（５Ｔ１）

ＡＥ

２８ｋＶ
１０ｋＡ

ＬＡ×３ ＺＰＤ

ＡＥ

ＺＰＤ
２８ｋＶ
１０ｋＡ

ＬＡ×３

Ａ／Ｉ

Ｖ／Ｉ

Ｖ／Ｉ

Ａ／Ｉ

Ｖ／Ｉ

Ａ／Ｉ

Ｖ／Ｉ

ＡＥ ＡＥ

M

θ

Ｕ＜

Ｕ ＞

Ｉ ＞

ＶＳ

Ｖ

ＡＳ

Ａ

M

Ｉ ＞

θ

ＡＳ

Ａ

Ｉ＞

θ

ＶＳ

Ｖ

ＶＳ

Ｖ

中
　
継
　
箱

ＣＴＴ ×３

デジタル保護継電器

ＣＴＴ

Ａ

Ａ／Ｉ

マルチメータ

×３ ＣＴＴ

デジタル保護継電器

ＣＴＴ

Ａ

Ａ／Ｉ

マルチメータ

Ｗｈ Ｗｈ

（電力会社用意）
取引用継電器

中
　
継
　
箱

ＰＧＳ

１２．５ｋＡ
４００Ａ
２４ｋＶ

ＰＧＳ

４００Ａ
２４ｋＶ

１２．５ｋＡ

×３×３

２５ＶＡ ２５ＶＡ

ＥＡ

３００‐１５０／５Ａ
４０ＶＡ ４０ＶＡ

ＡＥ ＡＥ

４０ＶＡ ４０ＶＡ
４００／５Ａ

Ｆ×２
２０Ａ

ＰＦ×３
７．２ｋＶ１Ａ ７．２ｋＶ１Ａ

ＰＦ×３ Ｆ×２
２０Ａ

Ｆ×２
３Ａ

Ｆ×２
３Ａ

×２ ×２

ＰＦ×３

１Ａ
７．２ｋＶ

２０Ａ
Ｆ×２

４０ｋＡ

４０ｋＡ ４０ｋＡ

Ｖ／Ｉ

ＶＳ

Ｖ
Ｆ×２
３Ａ

３φ３Ｗ　２２ｋＶ　６０Ｈｚ

ＶＭＣ

２００Ａ
６．６ｋＶ

４ｋＡ
７．２ｋＶ１Ａ
４０ｋＡ

ＰＦ×２

６６００／１１０Ｖ
１００ＶＡ

ＶＭＣ制御・表示電源

ＶＴ×２

Ｆ×１
１０Ａ

２ＰＤＴＫＳ
２５０Ｖ
３０Ａ

３φＳＣ

試験電源
１φ２Ｗ １１０Ｖ ６０Ｈｚ

５００倍
４０ＶＡ４０ＶＡ

ＣＴ×２

１２．５ｋＶ
４０ＶＡ

１０／５Ａ
ＣＴ×２

４０ｋＶ

１０ＡＴ １０ＡＴ ３０ＡＴ ２２５ＡＴ １００ＡＴ １００ＡＴ

３００ＡＴ

１５ＶＡ

ＬＡ×３

ＬＡ×３
２３０Ｖ
１０ｋＡ

Ｄ

　
特
高
変
圧
器
盤
用
フ
ァ
ン

ＥＤ

Ｆ×２
３Ａ

１５ＶＡＥＤ

１０ｋＡ
２３０Ｖ

ＭＣＣＢ
３Ｐ

５０ＡＦ

ＬＡ×２

３Ｐ３Ｐ

建
築
照
明
設
備

３Ｐ

１００ＡＦ １００ＡＦ １００ＡＦ
５０ＡＴ ５０ＡＴ

３Ｐ

１００ＡＦ
５０ＡＴ５０ＡＴ

盤
内
照
明

予
　
備
　
１

予
　
備
　
２

３Ｐ
ＭＣＣＢ
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№１特高受電盤 №２特高受電盤

№１ＶＣＴ盤

№１ＤＳ盤

№１特高変圧器一次盤

№１特高変圧器盤

№１特高変圧器二次盤

母線連絡ＤＳ盤

（５Ｇ５）

№２ＶＣＴ盤

№２ＤＳ盤

№２特高変圧器一次盤

№２特高変圧器盤

№２特高変圧器二次盤

Ｎo．１ 　
特
高
変
圧
器
盤
用
フ
ァ
ン
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№１特高変圧器 №２特高変圧器
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健軍水源地外４箇所電気設備点検業務委託

健軍水源地

特高設備単線結線図

熊本市上下水道局水運用課
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□□□□

PF G20(T75)40kA

5.5kW

51GF

□
FP 14 -3
防火ケーブル

消
火
栓
ポ
ン
プ

ＥＬ

51GT11

ZCT

ＥＬ
51GT12

ZCT

ＥＬ
51GT13

ZCT

500/5A
CW-40LM

2×CT

ＥＬ

PL-G
PD-50KF
FH 2×PT

440/110V
51GP7

51G

440/110V
PT

PAS 既設PAS 既設

ＰＣＰＣ

38□
6kV CVT

22□
6kV CVT

67FT1
67FP767FP667FP5

CW-40LM
300/5A
2×CT

"VZ2-DL-D""VZ2-DL-D"

(37C4)(37C3)

(88C3)

 40/5A

(88C4)

 40/5A
EC-40HR

2×CT

MSO(C35A)
PF"CLS-M"

40kA

VCS 6.6KV
200A 4kA

EC-40HR

2×CT

MSO(C35A)
PF"CLS-M"

40kA

VCS 6.6KV
200A 4kA

 40/5A
EC-40HR

2×CT

"VZ2-DL-D"

(88C2)
VCS 6.6KV
200A 4kA

"VZ2-DL-D"

(88C1)
VCS 6.6KV
200A 4kA

EC-40HR
 30/5A
2×CT

51FC

Ｉ＞
150/5A

40VA

2×CT

EUH-63C

51FT1

Ｉ＞

51FP751FP6

Ｉ＞Ｉ＞
 50/5A

40VA

2×CT

EUH-63C
40VA

2×CT

EUH-63C
100/5A

51FP5

Ｉ＞

67FP4

51G

Ｉ＞

51F11

59GＵ＜ Ｕ＞

"IV-AC-B1""IV-UC-B1"

27G

64G

"SG-X-2C1"

Ｕ　＞

64B2
Ｕ　＞

64B1
Ｕ　＞

27B2

Ｕ＜

59B1

Ｕ＞

27B1

Ｕ＜

Ｉ＞

27F11

Ｕ＜

52F21　VCB

51F21

Ｉ＞

40VA

2×CT

EUH-63C
100/5A

64F21

Ｕ　＞

27F21

Ｕ＜

FL

(4）(3）(2）(1）

予
　
備
　
　
　

(100V)

予　備給油ＢＯＸ

8SP8FOB

3P30AF
 /10AT

漏電リレー
集合形

ZCT

MCCB
3P30AF
 /10AT

漏電リレー
集合形

ZCT

MCCB

予
　
備
　
　
　

予
　
備
　
　
　

M15M14M13M12

予
　
備
　
　
　

100AT
100AF
3P
ELCB

100AT
100AF
3P
ELCB

100AT
100AF
3P
ELCB

100AT
100AF
3P
ELCB

蛍光灯

コンセント
パッケージ照明

3P30AF
 /10AT

8GM

漏電リレー
集合形

ZCT

MCCB

制御電源

3P30AF
 /10AT

8GM

一次

制御Ｔr

ヒータ

テープ

8T1

 /15AT

52H

漏電リレー
集合形

ZCT

MCCB

 /30AT
3P50AF

漏電リレー
集合形

ZCT

MCCB
3P50AF

漏電リレー
集合形

ZCT

MCCB

予　備

 /30AT
3P50AF

52S

直流電源盤

制御用

3P50AF
 /30AT

52BC

漏電リレー
集合形

ZCT

MCCB

漏電リレー
集合形

ZCT

MCCB

２号始動用

直流電源盤

52BS2

漏電リレー
集合形

ZCT

 /100AT
3P100AF
MCCB

漏電リレー
集合形

ZCT

 /100AT
3P100AF

52BS1

直流電源盤

１号始動用

MCCB

1.5kW
ポンプ

燃料返油

49FOR

88FOR

52FOR52F0252F01

88F0288F01

49F01 49F02

２号燃料

0.75kW
移送ポンプ

0.75kW
移送ポンプ

１号燃料

漏電リレー
集合形

3P 50AF/15AT

ZCT

3P 50AF/15AT
MCCB

漏電リレー
集合形

3P 50AF/15AT

ZCT

3P 50AF/15AT
MCCB

漏電リレー
集合形

3P 50AF/15AT

ZCT

3P 50AF/15AT
MCCB

Ｉ
Ｔ
Ｖ
照
明
　
　

(89FT1 M.OP)
43RGFT1

(89FP7 M.OP)
43RGFP7

(89FP6 M.OP)
43RGFP6

(89FP5 M.OP)
43RGFP5

健軍線庄口線

初期励磁電源
DC100V

減
速
機

ＧＴ ＡＣＧ ＡＣ
ＥＸ

Ａ
Ｖ
Ｒ

VR
90R

84G

400/5A
EU-6-C
40VA

2×CT
Ａ

AS
PF WH Ｗ

VS
Ｖ

Hz

ｈ

EF×2 3AT.T

EF×3 10A

6.6kV/110V
"EPT-200AX"
EX.T

EF×3
"MPT-130"

7.2kV 1A

200VA
"EEG-6-S"

3×GPT

V190
3

110
√3√3

6600

10A

FL

80Ω
CLR×2

T.T
R

7.2kV 1A
HPT-12

FH

 90Ω×3
0.1μF+

SAC

52GB　VCB
VF-13DM-C
7.2KV　600A
12.5KA

52G　VCB
V-6F-20FA
7.2KV　600A
20KA

ZCT

2Ea/c4
制御電源

10A
FL

1×PT
RT-610N

PL-G
FH

T1A 40kA

(37C2)

2EC2

 18kVA

300kVar

2EC3

 18kVA

300kVar

2EC4

 18kVA

300kVar

"KL-7MN"
放電抵抗付

"KL-7MN"
放電抵抗付

"KL-7MN"
放電抵抗付

"KL-7MN"
放電抵抗付

R

SR ﾓｰﾙﾄﾞ

6.6KV
3φSC

Ａ
AS

MSO(C35A)
PF"CLS-M"

40kA

R

200kVar

 12kVA
SR ﾓｰﾙﾄﾞ

6.6KV
3φSC

Ａ
AS

2EC1

(37C1)

MSO(C35A)
PF"CLS-M"

40kA

60□
6kV CVT

A/C

Ａ
AS

52FC VCB

VF-13DM-C

7.2KV　600A

12.5KA

R

SR ﾓｰﾙﾄﾞ

6.6KV
3φSC

Ａ
AS

R

SR ﾓｰﾙﾄﾞ

6.6KV
3φSC

Ａ
AS

   (T75)40kA
PF G20

1φ3W

Ａ
AS

200 -3C
600V CV

□

(13）(12）

予
　
備
　
　
　

予
　
備
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225AF
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明
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□□□

6
0
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V
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□

6
0
0
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□□□□□

 15AT

2P
MCCB
LO1

100AF
3P
ELCB

100AF
3P
ELCB

100AF
3P
ELCB

100AF
3P
ELCB

100AF
 50AT

3P
ELCB

3P
ELCB

3P
ELCB

100AF100AF
3P
ELCB

100AF
3P
ELCB

3P
ELCBELCB

3P
ELCB

100AF
3P
ELCB

100AF

250
600V CVT

□

200 -3C
600V CV

□

600V CVT
150

600V CVT
60□

□

2ET13

500AT

Ａ
AS

600AF
MCB3

WHＷ

VS
Ｖ

FL 10A

150kVA CW-40LM
300/5A
2×CT

"SCL"3P1T 200A

6.6kV/210V
(ﾓｰﾙﾄﾞ)
3φTr

ZCT

所
内
電
源

2ET11

1φ3W

100kVA
6.6kV/210-105V

1φTr

89T12(H.OP)

VS
Ｖ

600AT
600AF
MCB3

2ET12 WHＷ

VS
Ｖ

FL 10A

"SCL"3P1T 200A

(ﾓｰﾙﾄﾞ)

100AF/50AT
MCB2

WH Ａ
AS

Ｗ

300AT
400AF
MCB1

FL 10A

PF G20(T75)40kA
"SCL"3P1T 200A
89T11(H.OP)

 75kVA
6.6kV/210V
(ﾓｰﾙﾄﾞ)
3φTr

52FT1 VCB

89FT1

89FT1

A/CW/C

B1

B2

ZCT

C1

"DV-UDR(M)"
600A

Ａ
AS

Ｗ WH

C2

T.T

VF-13DM-C

7.2KV　600A

12.5KA

３
号
送
水
ポ
ン
プ
へ

２
号
送
水
ポ
ン
プ
へ

75kW75kW75kW

１
号
送
水
ポ
ン
プ
へ

37kW

1413

45kW

　
号
取
水
ポ
ン
プ
へ

　
号
取
水
ポ
ン
プ
へ

600AF
MCCB

MCCB5

600AT
"NF600SS" 600AT

"NF600SS"
MCCB4

600/5A
2×CTＡ

AS

VS
Ｖ

FH FL

89FP7

52FP7　VCB

89FP7

盤内ファンへ

ZCT

6.6kV/440V
300kVA

(ﾓｰﾙﾄﾞ)
3φTr

A/CW/C

B1

B2

38□
6kV CVT

ZCT

C1

"DV-UDR(M)"
600A

Ａ
AS

Ｗ WH

C2

T.T

VF-13DM-C

7.2KV　600A

12.5KA

盤内ファンへ

FL

ZCT

300kVA

(ﾓｰﾙﾄﾞ)
3φTr

A/CW/C

89FP6

B1

B2

38

89FP6

52FP6　VCB

□
6kV CVT

ZCT

C1

"DV-UDR(M)"
600A

Ａ
AS

Ｗ WH

C2

T.T

VF-13DM-C

7.2KV　600A

12.5KA

89FP5

A/CW/C

B1

B2

100KVA
6.6KV/210V

(新設)
3φTr

75KVA
6.6KV/210V

(新設)

ＬＡＬＡ

3φTr

89FP5

52FP5　VCB

□22
6kV CVT

ZCT

C1

"DV-UDR(M)"
600A

Ａ
AS

Ｗ WH

C2

T.T

VF-13DM-C

7.2KV　600A

12.5KA

A/C

Ａ

C2

3×PT

V1901106600

CLR
T.T

3A
FL

V/C

Ｖ

VS

0Ｖ

3A
FLT.T

10A10A
FLFL

3×PT

V1901106600

CLR
T.T

3A
FL

V/C

Ｖ

VS

C1

0Ｖ

3A
FLT.T

10A10A
FLFL

55F11

2×PT
6600/110V
"RP-613N"

200VA

89F11

Ｗ WH PF

40VA

2×CT

EUH-63C
100/5A

A/C

Ａ
AST.T

"DV-RA"
600A(H.OP)

3P1T

T1A 40KA
PL-G

3A
10A FL

PF/C

W/C

V/C

VS
Ｖ

FLFH

T.T

A/C

Ｗ WH PF Ａ
AST.T

"DV-RA"
600A(H.OP)
89F21
3P1T

T1A 40KA
PL-G

A2

3A
10A

3A

FL
Ｖo

3×PT

200VA/200VA
"RPG-613N" 1P/3G

V190
3

110
√3√3

6600

CLRR

T.T

FL

PF/C

W/C

V/C

VS
Ｖ

FLFH

T.T

T.T

100/5A
EUH-63C

2×CT

40VA

A1

B2

89FS1

ZCT

89FS1

A2
C2

12.5KA

7.2KV　600A

VF-13DM-C

T.T
WHＷ

2×CT

40VA AS
Ａ

W/C A/C

B2

ZCT

C2

WHＷ
AS

Ａ

W/C A/C

600A
"DV-UDR(M)"

600A
"DV-UDR(M)"

52FP1　VCB

B1

89FP1

200/5A
BS-MD

C1

89FP1

40kA
7.2kV1A

SL 6.6kV
 13%

3φSC
6.6KV
100kVar

ZCT

PF×4

6600/110V
2×PT

200VA
ＶＴＴ

WH

Ｗ W/I A/I Ａ

40kA
7.2kV1A

PF×3

40kA
7.2kV60A(M)

SL 6.6kV
 13%

3φSC
6.6KV
100kVar

ZCT

PF×4

6600/110V
2×PT

200VA
ＶＴＴ

WH

Ｗ W/I A/I Ａ

Ａ 3φTR

40kA
7.2kV1A
PF×4

6600/110V
2×PT

200VA

WH

Ｗ W/I A/I Ａ

(6HP1)
MC
ﾗｯﾁ式

MC
ﾗｯﾁ式

(42HP1)
MC
ﾗｯﾁ式

(42HP2)
MC
ﾗｯﾁ式

(6HP2)

配水ﾎﾟﾝﾌﾟ１号 配水ﾎﾟﾝﾌﾟ２号330KW 6P
6600V
E2:570V
I0:13A
I1:41.5A
I2:410A

330KW 6P
6600V
E2:570V
I0:13A
I1:41.5A
I2:410A

(72DHP1) (72DHP2)

0～2000A

Ａ
0～1000A 0～1000A

Ａ

(HP12T)
3φTr
(ﾓｰﾙﾄﾞ)
6.6KV/290V
450KVA

12.5KA

7.2KV　600A

VF-13DM-C

T.T

ZCT

C2

2×CT

40VA

WHＷ
AS

Ａ

600A
"DV-UDR(M)"

52FP2　VCB

200/5A
BS-MD

C1

89FP2

ＶＴＴ

３
号
・
４
号
配
水
ポ
ン
プ
へ

700kW
+450kVA
回
路
は
１
号
・
２
号

配
水
ポ
ン
プ
と
同
様

700kW
+450kVA
回
路
は
１
号
・
２
号

配
水
ポ
ン
プ
と
同
様

５
号
・
６
号
配
水
ポ
ン
プ
へ

FH
PL-G

T1A 40KA

3√ 3√ 3
"RPG-613N" 1P/3G

200VA/200VA
FH
PL-G

T1A 40KA

3√ 3√ 3
"RPG-613N" 1P/3G

200VA/200VA

6kV CVT
□38

6kV CVT
□386kV CVT

□60

B2

B1

W/C A/C

89FP2

12.5KA

7.2KV　600A

VF-13DM-C

T.T

ZCT

C2

100/5A
EUH-63C

2×CT

40VA

WHＷ
AS

Ａ

52FP3　VCB

600A
"DV-UDR(M)"

89FP3

C1

6kV CVT
□38

B2

B1

W/C A/C

89FP3

12.5KA

7.2KV　600A

VF-13DM-C

T.T

C2

WHＷ
AS

600A
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ＭＣ

０．２

吐
出
弁

ＭＣ

ＴＨＲ

５０ＡＦ
２ＰＭＣＣＢ

５０ＡＦ
２ＰＭＣＣＢ

５０ＡＦ
２ＰＭＣＣＢ

制
御
電
源

５０ＡＦ
２ＰＭＣＣＢ

５０ＡＦ
２ＰＭＣＣＢ

ＴＲ
４４０／１１０Ｖ
ＴＲ

１ｋＶＡ

 健軍水源地 1号送水ポンプ設備 単線・外形図 

ＣＴ×２ ＣＴ×２

S=1/20

ＷＬ ＷＬ

送水低圧分岐盤（４Ｌ２）

健軍水源地

送水低圧分岐盤（４Ｌ２）

健軍水源地

３φ３Ｗ　４４０Ｖ　６０Ｈｚ ３φ３Ｗ　４４０Ｖ　６０Ｈｚ

（３Ａ１） （３Ａ２）

健軍水源地１－１号送水ポンプ盤 健軍水源地１－２号送水ポンプ盤
ＶＴ×２ ＶＴ×２

中央へ

Ｗｈ

１００ＡＦ

１００ＡＦ １００ＡＦ

１００ＡＦ

中央へ

Ｗｈ

ＭＣ

Ａ
75/5A
ＣＴ

75/5A
ＣＴ

Ａ

４４０／１０５Ｖ

２ｋＶＡ

ア
ク
セ
サ
リ
電
源

予
備

１－１号 １－１号 １－２号 １－２号

ア
ク
セ
サ
リ
電
源

予
備

インバータ

ＮＦ

ＮＦ

ＮＦ

インバータ

ＮＦ

５０ＡＦ

＞Ｉ Ｉ ＞Ｉ ＞Ｉ＞

健軍水源地１－１号送水ポンプ盤

３Ａ１ ３Ａ２

健軍水源地１－２号送水ポンプ盤

N P N P

B B BS-2BS-1 BS-1 BS-2B B

PL PL

2,
35

0

50

健軍水源地送水設備
補助継電器盤（１）

N P

ＲＹＫ１４－１

2,
35

0

50

1,200 1,200

2,400 1,240700 840

A NI WH A NI WH

CP-3CP-2CP-1 CP-3CP-2CP-1

30F-1 30F-1

ＣＰ　－１

３０Ｆ－１

記　号 名　　　　称

主幹

ＭＣＣＢ断

送水ポンプ

地絡

送水ポンプ

コンバータ故障

－３ 電力量

ＢＳ　－１

ランプ点検

－２

－２

故障復帰

吐出弁

非常停止

送水ポンプ

送水ポンプ

送水ポンプ

始動渋滞

始動渋滞
ＶＶＶＦ故障

ＶＶＶＦ

送水ポンプ

ＶＶＶＦ

不足電流

吐出弁

制御電源断

冷却ファン

故障

過負荷

地絡

出力電流

出力周波数



件

名

図

面
図面番号

2×CT

　

プ
ン

水号

ＫＷ

3φSC

SC 30AF
3P MCCB

ＷＨ

ＡＳ

Ａ

3P ELCB

Ｆ

ポ

取

３ＰＭＣＣＢ
　ＬＡ

３０ＡＦ

220V
1.5kA

Ｆ

ＶＳ

Ｖ

３ＰＭＣＣＢ 0～300V

ＫＷ

弁

52R

3P ELCB

30AF

弁
出

52R

30AF

吐 排
水

20A

Ｆ

3A

MC

ＫＷ

2P MCCB

30AF
A31

 5AT

Ｒ
Ｉ
Ｏ
電
源

2P MCCB

30AF
 5AT

2P MCCB

30AF
 5AT

A32 A33

3P ELCB3P ELCB
A1
100AF
100AT

予
備

3P MCCB

30AF/20AT
A3

２１０／１１０Ｖ
２ＫＶＡ１φＴＲ

AC/DC
変換器

電
源

流
量
計

予
備

ディストリ
ビュータ

装
計

電
源

２１０／１１０Ｖ
２ＫＶＡ１φＴＲ

3P MCCB

30AF/20AT
A2

2P MCCB

30AF 30AF 30AF
A21

10AT

3P MCCB
A22

10AT

3P MCCB
A23

10AT

ポ
ン
プ

源

制
御
電

源

制
御
電

排
水
弁

源

制
御
電

弁

吐
出

3P ELCB

30AF
A24

20AT

凍
結
防
止
ヒー

タ

盤
内
ア
ク
セ
サ
リ

0.4

 5AT

225AF
225AT

Ａ１

２

18.5

42SP2 6SP2

CSSP2

0～100A
100/5A

250μF

52SP2

SP2
100AF
100AT

0.4

49-TV2 49-HV2

TV2 HV2

HV2

 5AT

3P ELCB
TV2

 50AF
 50AT

A2

流
量
計
変
換
器
収
納
盤

3P ELCB
SP12
 50AF
 50AT

12
号
用
吐
出
／
排
水
弁

３ＰＭＣＣＢ
Ａ１
 50AF
 50AT

Ｆ

ＶＳ

Ｖ

0～300V

２１０／１１０Ｖ
２ＫＶＡ１φＴＲ

3P MCCB

30AF/20AT
A2

2P MCCB

30AF 30AF 30AF
A21

10AT

3P MCCB
A22

10AT

3P MCCB
A23

10AT

ポ
ン
プ

源

制
御
電

源

制
御
電

排
水
弁

源

制
御
電

弁

吐
出

3P ELCB

30AF
A24

20AT

凍
結
防
止
ヒー

タ

盤
内
ア
ク
セ
サ
リ

ＫＷ

弁

52F 52R

3P ELCB

30AF

弁
出

52F 52R

30AF

吐 排
水

ＫＷ

3P ELCB

0.4

 5AT

0.75

49-TV12 49-HV12

TV12 TV12 HV12 HV12

TV12 HV12

10AT

2P MCCB

30AF
A31

 5AT

Ｒ
Ｉ
Ｏ
電
源

2P MCCB

30AF
 5AT

取
水
濁
度

2P MCCB

30AF
 5AT

2P MCCB

30AF
 5AT

A32 A33 A34

3P MCCB

30AF/20AT
A3

２１０／１１０Ｖ
２ＫＶＡ１φＴＲ

２

AC/DC
変換器

予
備

電
源

流
量
計

ディストリ
ビュータ

装
計

電
源

Ｆ

ＶＳ

Ｖ

0～300V

2×CT

　

プ
ン

水号

ＫＷ

3φSC

SC 30AF
3P MCCB

ＷＨ

ＡＳ

Ａ

3P ELCB

Ｆ

ポ

取

225AF

20A

Ｆ

3A

MC

400μF

150/5A
3ETW12

0～150A

42SP12 6SP12

52SP12

SP12

200AT

220V
1.5kA

３ＰＫＳ
２００Ａ

30AF 30AF

2P MCCB 2P MCCB

15AT 15AT

ス
ペー

ス
ヒ

タ

ー
制
御
電
源

30AF

2P MCCB

15AT

予

備

２１０／１１０Ｖ

A2

１ＫＶＡ１φＴＲ

2P MCCB

30AF/15AT

計装・予備

換気扇・照明

３Ｐ　１００ｋＶＡ　Ｔｒより
動物園横の電柱上

３Ｐ　３０ｋＶＡ　Ｔｒより

構内取水２号井横の電柱上

取水２号井スケルトン図 取水１２号井スケルトン図

2×CT
200/5A

　

プ
ン

水号

ＫＷ

3φSC

SC 30AF
3P MCCB

ＷＨ

ＡＳ

Ａ

3P ELCB

Ｆ

ポ

取

Ｆ

ＶＳ

Ｖ

３ＰＭＣＣＢ
225AF
225AT

0～300V

225AF

500μF

42SP13 6SP13

3ETW13

0～200A

20A

Ｆ

3A

52SP13
MC

SP13

３７

13

CSSP13

225AT

３Ｐ　７５ｋＶＡ　Ｔｒより

構内取水13号井横の電柱上

取水１３号井スケルトン図

ＫＷ

弁

52F 52R

3P ELCB

30AF

排
水

HV13

HV13 HV13

49-HV13

0.75

10AT

弁
出

52F 52R

30AF

吐

TV13

TV13 TV13

49-TV13

ＫＷ
0.75

10AT

3P ELCB

３ＰＭＣＣＢ
　ＬＡ

３０ＡＦ

220V
1.5kA

3P ELCB
A1
100AF
100AT

予
備

2P MCCB

30AF
A31

 5AT

Ｒ
Ｉ
Ｏ
電
源

2P MCCB

30AF
 5AT

取
水
濁
度
１

取
水
濁
度
３

2P MCCB

30AF
 5AT

2P MCCB

30AF
 5AT

A32 A33 A34

AC/DC
変換器

予
備

2P MCCB

30AF
 5AT

A35

電
源

流
量
計

3P MCCB

30AF/20AT
A3

２１０／１１０Ｖ
２ＫＶＡ１φＴＲ

ディストリ
ビュータ

装
計

電
源

２１０／１１０Ｖ
２ＫＶＡ１φＴＲ

3P MCCB

30AF/20AT
A2

2P MCCB

30AF 30AF 30AF
A21

10AT

3P MCCB
A22

10AT

3P MCCB
A23

10AT

ポ
ン
プ

源

制
御
電

源

制
御
電

排
水
弁

源

制
御
電

弁

吐
出

3P ELCB

30AF
A24

20AT

凍
結
防
止
ヒー

タ

盤
内
ア
ク
セ
サ
リ

2×CT

　

プ
ン

水号

ＫＷ

3φSC

SC 30AF
3P MCCB

ＷＨ

ＡＳ

Ａ

3P ELCB

Ｆ

ポ

取

３ＰＭＣＣＢ
　ＬＡ

３０ＡＦ

220V
1.5kA

Ｆ

ＶＳ

Ｖ

３ＰＭＣＣＢ
225AF
225AT

0～300V

225AF

ＫＷ

弁

52F 52R

3P ELCB

30AF

弁
出

52F 52R

30AF

吐 排
水

TV13 TV13 HV13 HV13

49-TV13 49-HV13

20A

Ｆ

3A

MC

ＫＷ
0.75

10AT

2P MCCB

30AF
A31

 5AT

Ｒ
Ｉ
Ｏ
電
源

2P MCCB

30AF
 5AT

2P MCCB

30AF
 5AT

A32 A33

3P ELCB3P ELCB
A1
100AF
100AT

予
備

225AT

3P MCCB

30AF/20AT
A3

２１０／１１０Ｖ
２ＫＶＡ１φＴＲ

300/5A
0～300A

CSSP14

42SP14 6SP14

SP14

52SP14

AC/DC
変換器

電
源

流
量
計

予
備

ディストリ
ビュータ

装
計

電
源

２１０／１１０Ｖ
２ＫＶＡ１φＴＲ

3P MCCB

30AF/20AT
A2

2P MCCB

30AF 30AF 30AF
A21

10AT

3P MCCB
A22

10AT

3P MCCB
A23

10AT

ポ
ン
プ

源

制
御
電

源

制
御
電

排
水
弁

源

制
御
電

弁

吐
出

3P ELCB

30AF
A24

20AT

凍
結
防
止
ヒー

タ

盤
内
ア
ク
セ
サ
リ14

４５

600μF

0.4

HV14

 5AT

TV14

構内取水14号井横の電柱上

３Ｐ １００ｋＶＡ　Ｔｒより

取水１４号井スケルトン図

送水ポンプ

変圧器盤から

Ｆ

３ＰＭＣＣＢ

ＺＣＴ

3φSC

2×CT
200/5A

 1.2KVA
ＳＬ

20KVA

　

プ
ン
ポ
水

R

号
送

７５
ＫＷ

３Ｐ

２２５ＡＴ
２２５ＡＦ

440/110V
PT×2

Ｓn

51GSn

５２Ｓn

42Sn1
42Sn2

6Sn

３ＥＳn Ｗ
ＡＳ

ＡＷＨ

0～200A

ＴＧ

ＶＳ

Ｖ

0～600V

ポ
ン
プ
制
御

制
御

吐
出
弁

１φＴＲ
１ＫＶＡ

４４０／１１０Ｖ

ＫＷ

弁
出
吐

ＺＣＴ

３ＰＭＣＣＢ

　５０ＡＦ

ＭＣ ＭＣ

０．２

　　５ＡＴ

　　ＳＶn

51GSVn

21FSn 21RSn

49-SVn

送水ポンプスケルトン図

：１～３を示す

n：1～3を示す

52F
TV2

52F
HV2

３Ｐ
ＭＣＣＢ
５０ＡＦ
　５ＡＴ

12

４５

健軍水源地外４箇所電気設備点検業務委託

取水・送水設備単線結線図

健軍水源地

熊本市上下水道局水運用課

×３

3ESP2

3ESP14

１０／２２

２Ｅ,３Ｅ ：7

① ②

③ ④

⑤～⑦



Ｕ＜

Ｗｈ

ＡＳ

Ａ

ＶＳ

Ｖ

Ｉ ＞

ＶＳ

Ｖ

ＡＳ

Ａ

Ｉ ＞ Ｉ ＞ Ｉ ＞ Ｉ ＞ Ｉ ＞ Ｉ ＞ Ｉ ＞ Ｉ ＞ Ｉ ＞ Ｉ ＞ Ｉ ＞Ｉ ＞ＶＳ

Ｖ

ＡＳ

Ａ

Ｉ ＞ Ｉ ＞ Ｉ ＞ＶＳ

Ｖ

ＡＳ

Ａ

Ｉ＞

Ｉ ＞Ｉ ＞

７．２ｋＶ　６００Ａ
１２．５ｋＡ

ＶＣＢ８．４ｋＶ
５ｋＡ

ＬＡ

ＣＴ×２
７５／５Ａ

Ｗ／Ｉ

Ｗ ＣＯＳ
φ

ＣＯＳφ／Ｉ

Ａ／Ｉ

ＴＭへ

（静止形）

Ｖ／Ｉ

（Ｈ１）

３φ３Ｗ　６６００Ｖ　６０Ｈｚ

（Ｈ２）

６６００／１１０Ｖ
ＶＴ×２

６６００／４４０Ｖ
５００ｋＶＡ

３φＴＦ（モールド）

ＺＣＴ

４４０／１１０Ｖ
ＶＴ×２

ＣＴ×２
８００／５Ａ

ＭＣＣＢ
８００ＡＦ

３Ｐ

ＭＣＣＢ
２２５ＡＦ

３Ｐ
ＭＣＣＢ
２２５ＡＦ

３Ｐ
ＭＣＣＢ
２２５ＡＦ

３Ｐ
ＭＣＣＢ
２２５ＡＦ

３Ｐ
ＭＣＣＢ
２２５ＡＦ

３Ｐ
ＭＣＣＢ
２２５ＡＦ

３Ｐ
ＭＣＣＢ
２２５ＡＦ

３Ｐ
ＭＣＣＢ
２２５ＡＦ

３Ｐ
ＭＣＣＢ
１００ＡＦ

３Ｐ
ＭＣＣＢ
５０ＡＦ

３Ｐ
ＭＣＣＢ
５０ＡＦ

２Ｐ
ＭＣＣＢ
５０ＡＦ

２Ｐ
ＭＣＣＢ
５０ＡＦ

２Ｐ

盤
内
照
明
・
コ
ン
セ
ン
ト

ＭＣＣＢ
５０ＡＦ

３Ｐ
ＭＣＣＢ
５０ＡＦ

３Ｐ

予
　
備

予
　
備

庄口水源地主変圧器盤

庄口水源地受電盤

ＴＭへ

１００ＡＦ

ＭＣＣＢ

３Ｐ

Ｖ

Ａ

２Ｐ

ＭＣＣＢ

充
電
器

１００ＡＦ

Ａ
５０ＡＦ

ＭＣＣＢ

２Ｐ
ドロッパ

ＭＣＣＢ

５０ＡＦ

２Ｐ

ＭＣＣＢ

５０ＡＦ

２Ｐ

５０ＡＦ

ＭＣＣＢ

２Ｐ

５４ セル５０ＡＨ／１０ＨＲ

制御弁式鉛蓄電池

（ＭＳＥ長寿命形）

２０Ａ

２０Ａ

共
通
制
御

予
　
備

ＭＣＣＢ

１００ＡＦ

２Ｐ

予
　
備

高
圧
受
変
電

件

図

図面番号

名

名

M

（Ｌ１）庄口水源地低圧分岐盤（１）

ＭＣＣＢ
５０ＡＦ

２Ｐ

ＭＣＣＢ
５０ＡＦ

２Ｐ
ＭＣＣＢ
５０ＡＦ

２Ｐ
ＭＣＣＢ
５０ＡＦ

２Ｐ
ＭＣＣＢ
５０ＡＦ

２Ｐ
ＭＣＣＢ
５０ＡＦ

２Ｐ

ＭＣＣＢ
５０ＡＦ

２Ｐ

ミニＵＰＳ

３ｋＶＡ

（Ｌ２）庄口水源地低圧分岐盤（２）

（２）

ＺＣＴ ＺＣＴ ＺＣＴ ＺＣＴ ＺＣＴ ＺＣＴ ＺＣＴ ＺＣＴ ＺＣＴ

ＭＣＣＢ
５０ＡＦ

２Ｐ

ＭＣＣＢ
５０ＡＦ

２Ｐロック
インター

（３）

ＺＣＴ

S=NON

別
途
工
事

（
　

　
　

　
　

）

既設庄口電気室（Ｈ４）より※1

新庄口電気室

予
　
備

（４）

５０ＡＦ

ＭＣＣＢ

２Ｐ

ＭＣＣＢ

５０ＡＦ

２Ｐ

計
装
変
換
器
盤
制
御

本
管
流
入
・
排
水
弁
制
御

５０ＡＦ

ＭＣＣＢ

２Ｐ

ＭＣＣＢ

５０ＡＦ

２Ｐ

５０ＡＦ

ＭＣＣＢ

２Ｐ

ＭＣＣＢ

５０ＡＦ

２Ｐ

５０ＡＦ

ＭＣＣＢ

２Ｐ

ＭＣＣＢ

５０ＡＦ

２Ｐ

５０ＡＦ

ＭＣＣＢ

２Ｐ

ＭＣＣＢ

５０ＡＦ

２Ｐ

１
号
取
水
ポ
ン
プ
制
御

５０ＡＦ

ＭＣＣＢ

２Ｐ

高
圧
受
変
電
制
御

２
号
取
水
ポ
ン
プ
制
御

３
号
取
水
ポ
ン
プ
制
御

４
号
取
水
ポ
ン
プ
制
御

５
号
取
水
ポ
ン
プ
制
御

６
号
取
水
ポ
ン
プ
制
御

７
号
取
水
ポ
ン
プ
制
御

８
号
取
水
ポ
ン
プ
制
御

ＭＣＣＢ
５０ＡＦ

２Ｐ

入
出
力
装
置

ＭＣＣＢ
５０ＡＦ

２Ｐ

１
号
取
水
井
流
量
・
水
位

ＭＣＣＢ
５０ＡＦ

２Ｐ

Ｔ
Ｃ
／
Ｔ
Ｍ
装
置
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ＶＶＶＦ故障 過負荷

吐出弁

地絡

取水ポンプ 取水ポンプ

コンバータ故障

３０Ｆ

名　　　　称

取水ポンプ１ＣＰ

記　号

－

故障復帰１ＢＳ－

非常停止

３０Ｓ－１

吐出弁２－

排水弁３－

現場－中央

１ＣＯＳ－

単独－連動

２－

停止－運転１ＣＳ－

閉－停止－開２－

ランプ点検２－

５Ｅ 非常停止

回転数４－

減速－増速３－

回転数設定－流量設定

３－
モード

通常

モード

取水

３０ＰＢＳ－１

モード

排水

名　　　　称記　号

名称名板

電力計

力率計

電圧計

凡例

V

A

W

Wh

COSφ

VS

AS

TBI

電力計

電力量計

電圧切替スイッチ

電流切替スイッチ

濁度計

流量計FI

FIC

LI

NI

流量調節計

水位計

回転数計

NP
1400 1400

5600 1040
23
50

50
1400 1400

取水ポンプ

始動渋滞

ＶＶＶＦ

取水ポンプ

始動渋滞

ＶＶＶＦ

取水ポンプ

不足電流

制御電源断

故障

冷却ファン
無送水

過流量

地絡

吐出弁

過トルク

吐出弁

過負荷

排水弁

地絡

排水弁

過トルク

排水弁

水位低

取水井

異常低圧位

取水井

ピット異常

取水井
導水連絡管

健軍

濁度異常

秋田導水管

濁度異常

操作停止 準備完了
上昇

吐出弁

全閉

吐出弁

全開

吐出弁

全閉

排水弁

全開

排水弁

件

図

図面番号

名

名

健軍水源地外４箇所電気設備点検業務委託

熊本市上下水道局水運用課

新庄口電気室

取水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備単線結線図(2) １３/２２



①

②

①

ＬＧＲ

計器用変成器

：１

：２

ＷＬ

Ｉ ＞ Ｉ ＞

低圧分岐盤

３φ３Ｗ　４４０Ｖ　６０Ｈｚ

４４０／１１０Ｖ
ＶＴ×１

５０ＡＦ
３ＰＭＣＣＢ

庄口水源地

（Ｌ１）

５０ＡＦ
３ＰＭＣＣＢ

ＺＣＴ

ＭＣ

１．５

ＭＣ

ＴＨＲ

５０ＡＦ
２ＰＭＣＣＢ

５０ＡＦ
２ＰＭＣＣＢ

５０ＡＦ
２ＰＭＣＣＢ

制
御
電
源

５０ＡＦ
２ＰＭＣＣＢ

５０ＡＦ
２ＰＭＣＣＢ

予
　
備
　
２

（Ｌ３）

Ｎ　Ｐ

本管流入・排水弁盤

Ｌ３

４４０／１１０Ｖ
ＴＲ

１ｋＶＡ

ＷＬ

３０Ｆ－１

ＭＣＣＢ断

主幹

過負荷

本管流入弁

過トルク

地絡

３０Ｆ－１

名　　　　称記　号

本
管
流
入
弁

本管流入弁

本管流入弁

３０Ｓ－１

－１
ＣＯＳ

ＣＰ－１

ＣＳ－１

ＢＳ－１ －２

全閉 全開

３０Ｓ－１

本管流入弁 本管流入弁

本管流入弁１ＣＰ－

本管排水弁２－

手動－自動１ＣＯＳ－

閉－停止－開１ＣＳ－

故障復帰１ＢＳ－

ランプ点検２－

S=1/20

 庄口水源地 本管流入・排水弁盤 単線・外形図

側　面　図

予
　
備
　
１

600 640

23
50

50

５０ＡＦ
３ＰＭＣＣＢ

ＺＣＴ

ＭＣ

０．７５

ＭＣ

ＴＨＲ

本
管
排
水
弁

（将来）取付余地

（将来）

制御電源断

濁度異常

秋田導水管

件

図

図面番号

名

名

健軍水源地外４箇所電気設備点検業務委託

熊本市上下水道局水運用課

新庄口電気室

取水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備単線結線図(3) １４/２２



秋田配水場 特高単線結線図

24kV 630A

24kV 630A

VD

VCB

25kA

VDS

25kA

V TC

ＰＣ 変換器

パルス搬出器

3×CT

4000kVA
22kV-6.6kV

×3

Id/I>

ZCT
I    >

7.2kV600A

VCB

12.5kA

30:5A

I >2×CT

7.2kV600A

VCB

12.5kA

300:5A

ZCT
I    >

I >2×CT
×2×2

50:5A

2×CT

3φ TR（モールド形）

75kVA

6.6kV/210-105V

建
築
照
明
電
源

変
圧
器
冷
却
フ
ァ
ン
電
源

盤
内
付
属
電
源

予
備

ZCT

I   >

50AF

MCCB

3P

50AF

MCCB

3P

50AF

MCCB

3P

50AF

MCCB

3P

225AF

MCCB

3P

50AF

MCCB

2P

50AF

MCCB

3P

50AF

MCCB

2P

50AF

MCCB

3P

V

200:5A

2×CT AWH

100AF

MCCB

3P

250AF

MCCB

3P

V

AWH

直
流
電
源
装
置
電
源

所内変圧器盤

特高監視盤

秋田き電／沼山津き電 所内変圧器一次／予備

24kV 25kA
VES

10kA

LA×3

28kV

WH

WH A

A

WH A

A

（モールド形）

3φ TR

予
備

200V 100V

100kWH/1P

7.2kV600A

VCB

12.5kA

200:5A

ZCT
I    >

I >2×CT
×2

WH A

A

高
圧
引
込
盤

九州電力（株）より
3φ 3w 22kV 60Hz

PGS

24kV

400A

10kA

LA×3

28kV

AC100V

2×CT

500：5A

I >

×2

変圧器二次

3×CT

500：5A

5kA

LA×3

8.4kV

7.2kV600A

VCB

12.5kA

V

A

U  >

U <

φ
W

COS

Vo

WH

3

190
EVT

A

W

V

ZCT
I    >

7.2kV600A

VCB

12.5kA

300:5A

I >2×CT
×2

WH A

A

予
備高

圧
受
配
電
設
備
切
換
用

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

バスダクト

ケーブルダクト

7.2kV600A

VCB

12.5kA

M 600A

DT-DS

所内変圧器電源切換盤

特高受電盤

EVT

SR

VES

SC

3φ TR

VT 計器用変圧器

直列リアクトル

進相コンデンサ

接地形計器用変圧器

真空接地装置

三相変圧器

凡例

PF

F

CT

ZCT

VCB

MCCB

記号

VD

高圧限流ヒューズ

低圧ヒューズ

変流器

零相変流器

名称

配線用遮断器

真空遮断器

検電装置

電圧変換器

電力変換器

電流変換器

限流抵抗器 力率変換器CLR

地絡方向継電器

地絡過電圧継電器

比率差動継電器

過電流継電器

Id/I>

U  >

I    >

I >

名称

電流計切換スイッチ

電圧計切換スイッチ

過電圧継電器

不足電圧継電器

零相電圧計

U <

U >

WH

W

Vo

電力計

電力量計

A

COS

φ

記号

V

力率計

電流計

電圧計

VDS 真空断路器

VCT 計器用変圧変流器

LA 避雷器

VCS 高圧真空接触器

DC 放電コイル

電動操作

周波数変換器

周波数計Hz

M

V

W

Hz

A

φ
COS

1φ TR 単相変圧器

無効電力計var

無効電力変換器var

ガスタービン機関GT

ACG 発電機

地絡過電流継電器I   >

PGS 柱上ガス開閉器

DT-DS 双投形断路器

φ
COS

M 600A

DT-DS

沼
山
津
水
源
地
へ

沼山津切換盤

自家発設備より

(MC1)

<HC01>

<HC02> <HC03>

<HC05>

<HC05>

<T02>

<K01>

特高変圧器盤
<T01>

×3

I >3×CT A

×3 ×3
A

200：5A

50AF

MCCB

3P

予
備

SC

SR

3×PF

7.2kV

63kA

VCS

6.6kV

200A

15:5A

2 E2×CT

DC

A

50kvar

6%

A

一次
<HC04>

ZCT
I    >

7.2kV600A

VCB

12.5kA

<SC01>

U >

f <

f >

P <

×3

周波数上昇継電器

周波数低下継電器f <

f >

不足電力継電器P <

SC SC

建
築
動
力
電
源

I   >

ZCT

予
備

<SIS01>

ＶＣＴ盤
<SIS02>

10kA

LA×3

28kV

30:5A

2×CT I >

×2

A

自家発設備より

特高単線結線図

秋田配水場

熊本市上下水道局水運用課

名

名

図面番号

図

件
健軍水源地外４箇所電気設備点検業務委託

GR

OCR

VR（２７，５９，６４）

DGR

引込設備

屋内開閉器

遮断器

電力ケーブル

計器用変成器

Tr（500KVA以下）

SC，リアクトル

高圧測定回路

比率差動

LGR

2E，3E

屋外開閉器

Tr（500KVA超）

PAS

7.2kV

①

④

⑤

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
⑩ ⑪

①

②

③

④ ⑤ ⑥

⑦

①

①②③
①

②

④

①

⑤④

⑥⑦ ⑧⑨

⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

③

⑥ ⑦

⑩

⑧ ⑨

①

6600/110/

⑫

①

①

⑥⑤④③②

①

②

③

④

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

⑱

②

③

②

①

ミ
ニ
Ｕ
Ｐ
Ｓ
電
源

：１

：１５

：５

：３

：６

：１

：１

：１

：２

：４

：９

：７

：１８

：１

：１

：２

：１３

②

⑤④③

①

① ②③

①

①

②

①

１５/２２

I    >

I   >

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧ ⑨ ⑩ ⑪

⑫

⑬



８．４ＫＶ
ＬＡ×３
ＬＡ

ＰＣＳ

熊本市上下水道局水運用課

名

名

図面番号

図

件
健軍水源地外４箇所電気設備点検業務委託

⑥

高圧単線結線図

秋田配水場

7.2kV600A

VCB

12.5kA

×2

I >

ZCT
I    >

予備

ZCT
I    >

×2

I > WH

7.2kV600A

12.5kA

VCB

ZCT
I    >

×2

I >

ZCT
I    >

I > WH W A

355 355 355 355

2×CT

300：5A

WH W var
COS

φ
A

V

U <

A

A

秋田配水場 高圧単線結線図

入力T

インバータ

制御装置

配
水
ポ
ン
プ

1

号

配
水
ポ
ン
プ

2

号

配
水
ポ
ン
プ

3

号

配
水
ポ
ン
プ

4

号

355

配
水
ポ
ン
プ

5

号

入力T

インバータ

制御装置

入力T

インバータ

制御装置

入力T

インバータ

制御装置

入力T

インバータ

制御装置

cosvarW
φ

V

I >

×2

WH WI >

×2

WH WI >

×2

WH WI >

×2

WH WI >

×2

A

A

A

A

A

A

A

A

WH

特高２次
3φ 3w 6600V 60Hz

高圧引込

7.2kV600A

12.5kA

VCB

予備照明変圧器一次 配水ポンプ１号 配水ポンプ３号

配水ポンプ１号

高圧インバータ

配水ポンプ２号

高圧インバータ

配水ポンプ３号

高圧インバータ

配水ポンプ４号

高圧インバータ

配水ポンプ５号

高圧インバータ

CLR

Vo

U  >

V

U <

U >

7.2kV600A

VCB

12.5kA

7.2kV600A

VCB

12.5kA

7.2kV600A

VCB

12.5kA

7.2kV600A

VCB

12.5kA

7.2kV600A

VCB

12.5kA

7.2kV600A

VCB

12.5kA

7.2kV600A

VCB

12.5kA

I >

×2

WH WH

M 600A

DT-DS
M 600A

DT-DS
M 600A

DT-DS
M 600A

DT-DS
M 600A

DT-DS
M 600A

DT-DS
M 600A

DT-DS
M 600A

DT-DS
M 600A

DT-DS

CLR

Vo

U  >

V

U <

U >

ZCT
I    >

ZCT
I    >

ZCT
I    >

ZCT
I    >

ZCT
I    >

7.2kV600A

12.5kA

VCB

W A

A

W A

A

W A

A

W A

A

秋田き電１号動力変圧器一次 配水ポンプ２号 配水ポンプ４号 配水ポンプ５号

EVT発電機連絡／

7.2kV600A

VCB

12.5kA

75:5A

ZCT
I    >

2×CT

SC

SR

3×PF

7.2kV

63kA

VCS

6.6kV

200A

20:5A

2×CT

DC

SC

SR

3×PF

7.2kV

63kA

VCS

6.6kV

200A

20:5A

2 E2×CT

DC

SC

A

A

AA

150kvar

6%

150kvar

6%

SC

SR

3×PF

7.2kV

63kA

VCS

6.6kV

200A

20:5A

2 E2×CT

DC

A

150kvar

6%

SC

SR

3×PF

7.2kV

63kA

VCS

6.6kV

200A

20:5A

2 E2×CT

DC

A

150kvar

6%

４号SC３号SC２号SC１号

一次SC

0.75

配
水
ポ
ン
プ
１
号
吐
出
弁

ZCT

I   >

THR

MC

MCCB

0.75

ZCT

THR

I   >

MCCB

0.750.75

ZCT

THR

I   >

ZCT

MCCB

THR

I   >

MCCB

0.75

ZCT

THR

I   >

MCCB

MC MC MC MC MC MC MC MC MC

MCCB

MCMC

I   >

THR

ZCT

7.5

流
入
弁

サ
ン
プ
リ
ン
グ
ポ
ン
プ

0.4

ZCT

THR

I   >

MCCB

MC

MCCB

3kVA

1φTR

210/105V

雑
電
源
・
ス
ペ
｜
ス
ヒ
｜
タ

A2×CT

750:5A

600AF

3P MCCB

V

200kVA

3φ TR

6.6kV/210V

V

500:5A

2×CT

3P MCCB

400AF

A

1φ TR

75kVA

6.6kV/210-105V

動力変圧器 照明変圧器

ZCT

I   >

ZCT

I   >

3P 3P 3P 3P 3P 3P 3P

2P

50AF

ZCT

MCCB
2P

50AF

配水ポンプ補機

MCCB

P-3

P-1

給
気
フ
ァ
ン
動
力
盤
電
源

MCCB

I   >

MCCB

ZCT

燃
料
タ
ン
ク
室
動
力
電
源

予
備

ZCT

I   >

MCCBMCCB

無
停
電
電
源
装
置
電
源

27kVA

次
亜
塩
注
入
制
御
盤
電
源

44A

P1

3P 3P 3P 3P3P

100AF 50AF50AF

ZCT

I   >

ZCT

I   >

50AF400AF

動力主幹盤

MCCB
3P

225AF

自
家
発
補
機

ZCT

I   >

MCCB
3P

100AF

ZCT

I   >

動力制御盤

ZCT

I   >

配
水
ポ
ン
プ
２
号
吐
出
弁

配
水
ポ
ン
プ
３
号
吐
出
弁

配
水
ポ
ン
プ
４
号
吐
出
弁

配
水
ポ
ン
プ
５
号
吐
出
弁

MCCB
3P

50AF

ZCT

I   >

MCCB
3P

50AF

ZCT

I   >

MCCB
3P

50AF

ZCT

I   >

MCCB
3P

50AF

ZCT

I   >

MCCB
3P

50AF

ZCT

I   > I   >

MCCB

ZCT

自
家
発
電
機
室
動
力
電
源

3P

50AF

A A A A

<MC01>

75/50

2×CT

75:5A

2×CT2×CT

30:5A 30:5A

CT 2×CT

75:5A

:5A

2×CT

75:5A

2×CT

75:5A

2×CT

75:5A

2×CT

75:5A

<MC02> <MC03> <MC04> <MC05> <MC06> <MC07> <MC08> <MC09> <MC10> <MC11>

<MC12>

<SC01> <SC02> <SC03> <SC04>

<INV01> <INV02> <INV03> <INV04> <INV05>

<LC01>

<LC02>

<LC03>

<HP01>

M1 M2 M3 M4 M5

床
排
水
ポ
ン
プ
１
号

3.7

ZCT

THR

I   >

MCCB

MC

3P

ZCT

床
排
水
ポ
ン
プ
２
号

3.7

ZCT

THR

I   >

MCCB

MC

3P

88.3

18.5

I   >

ZCTZCT

I   >

ZCT

I   >

ZCT

I   >

照
明
分
電
盤
電
源

滅
菌
室
分
電
盤
電
源

(L-1)

(PL-1)

盤
内
灯
・
盤
内
コ
ン
セ
ン
ト

盤
内
ス
ペ
｜
ス
ヒ
｜
タ

C
V
C
F

バ
イ
パ
ス

予
備

ZCT

I   >

照
明
分
電
盤
電
源

(L-2)

ZCT

I   >

自
家
発
電
機
室
電
灯
動
力
分
電
盤
電
源

ZCT

I   >

ZCT

I   >

ZCT

I   >

ZCT

I   >

電
源

P
R
T

ZCT

I   >

燃
料
タ
ン
ク
室
電
灯
動
力
分
電
盤
電
源

予
備

MCCB
3P

225AF

MCCB
3P

50AF

MCCB
3P

50AF

MCCB
3P

50AF

MCCB
3P

100AF

MCCB
2P

50AF

MCCB
2P

50AF

MCCB
2P

225AF

MCCB
3P

50AF

MCCB
3P

100AF

MCCB
3P

100AF

EB

EB

MCCB
2P

50AF

・・・・

制
御
電
源

×4

制
御
電
源
分
岐
盤

予
備

×2

I >

EVT EVT

EX

90R

ACG

3000kVA 6.6kV 60Hz

AVR

AXR

GT

V

Hz

A

U  >

U >

φ
W

COS

×2

I >CT×2

Vo

CT

WH

7.2kV600A

VCB

12.5kA

EVT

400：5A

A

W

V

Hz

2×CT

300:5A

I >

×2

7.2kV600A

VCB

12.5kA

ZCT
I    >

A

A

2×CT

300:5A

I >

×2

7.2kV600A

VCB

12.5kA

ZCT
I    >

A

A

M 600A

DT-DS

沼
山
津
水
源
地
へ

沼山津き電盤より

沼山津切換盤

自動始動盤

発電機盤

所内変圧器き電盤

2×CT

10:5A

I >

×2

7.2kV600A

VCB

12.5kA

ZCT
I    >

A

A

秋田き電／

沼山津き電盤

所
内
変
圧
器
切
換
盤
へ

特
高
受
変
電
室

<HC05>

<G01>

<G02>

<G04>

<G03>

U <

予
備

予
備

予
備

予
備

入出力盤＜UPS-P2＞へ

U

2 E2 E

①

①

①

⑩⑨

⑩⑨

⑧⑦⑥⑤④③

① ② ⑨⑧⑦⑥⑤④③

⑦ ⑧ ⑨⑥⑤④③②

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① ②

⑪

⑪

⑫

⑫ 20 21

⑬ ⑭ ⑮

⑬ 22 23 24 25 26 27⑭ ⑮

⑫ ⑬

⑩ ⑪ ⑫

⑧

⑨

⑩

②

③

④

⑤

⑥

⑩

VTx2

6600:110V

6600：110
3

190 190

3
6600：110：

6600:110:
190
3

OCR

VR（２７，５９，６４）

DGR

LGR

⑦

⑪

⑯

⑰

⑱ ⑲

20

21 22 23 24 25 26 27

28 29

30

31 32 33

①

2E,3E

①

②

①

：１０

：　４

SC

SR

3×PF

7.2kV

63kA

VCS

6.6kV

200A

20:5A

2×CT

DC

A

150kvar

6%

A

2 E

SC

SR

3×PF

7.2kV

63kA

VCS

6.6kV

200A

20:5A

2×CT

DC

A

150kvar

6%

A

2 E

SC

SR

3×PF

7.2kV

63kA

VCS

6.6kV

200A

20:5A

2×CT

DC

A

150kvar

6%

A

2 E

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

② ③ ④

秋田き電１号

PAS

7.2kV

(①)

(①)

(②)

(③)

(④)

(①②)

(1)

：２７(２)

：１２(１)

34 35 36 37

①②

③④ ⑤ ⑥⑦ ⑧⑨ ⑩⑪ ⑫⑬ ⑭⑮ ⑯⑰ ⑱⑲

①

(①)

(①)

⑯ ⑰ ⑱ ⑲

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

屋内開閉器

遮断器

電力ケーブル

計器用変成器

Tr（500KVA以下）

高圧測定回路

ＳＣ、リアクトル

：１３

：８

直流高圧法絶縁診断

：３７(４)

：１(1)

：１９(１)

：８(１)

屋外開閉器 ：１

動力変圧器一次盤　夜間作業　()数量は夜間

(①)

：　１(1)

①

①

②

③

④ ⑤

⑦

⑧

⑨

（①）

（②）

10

11 ①

１６/２２

12 13 14 15 16 17

18

19

20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

：２９(２)

：１



ＬＧＲ

ＥＬＣＢ　３Ｐ
３０ＡＦ／３０ＡＴ

ＭＣ

ＭＣＭＣＭＣ

同　左 同　左同　左同　左同　左

ＥＬＥＬＥＬＥＬ

５１Ｇ５１Ｇ５１Ｇ５１Ｇ

ＥＬ

５１Ｇ

15VA
200/5A

２×ＣＴ

ＭＣＭＣ

ＥＬ

５１Ｇ

２７

Ｕ＜

６６００／１１０Ｖ
３φＰＴ

３×ＰＦ　Ｔ１５Ａ
７．２ＫＶ １００Ａ
ＬＢＳ

６７

ＺＣＴ，ＺＰＤ内蔵
７．２ＫＶ　２００Ａ　８ＫＡ

電灯分電盤

計装盤

取引用計器箱

取水ポンプ運転盤

注）　設置する取水ポンプは２２ｋＷであるが
　　予備ポンプが３０ｋＷであるため、ＭＣ等
　　は３０ｋＷ対応となっている。

　 取
水
ポ
ン
プ

号
井
　

予
　
備

予
　
備

盤
内
照
明

コ
ン
セ
ン
ト

電
気
室
電
灯

ＭＣＣＢ
３Ｐ
５０ＡＦ／５０ＡＴ

リミッター

ＭＯＦ

２０ＡＴ

ポ
ン
プ
室
電
灯

５０ＡＦ／２０ＡＴ
ＭＣＣＢ　２Ｐ

２３０／２２０／２１０－１０５Ｖ
１φ　ＴＲ　３ＫＶＡ
耐雷トランス

同　左

予
　
備

１５ＡＴ
５０ＡＦ
　２Ｐ
ＭＣＣＢ

３０ＡＴ
５０ＡＦ
　２Ｐ
ＭＣＣＢ

１５ＡＴ
５０ＡＦ
　２Ｐ
ＭＣＣＢ

予
　
備

取
水
入
出
力
リ
モ
｜
ト
盤

同　左

濁
度
計

同　左

取
水
井
水
位
計

取
水
流
量
計

ＷＨ

ＭＣＣＢ
３Ｐ
５０ＡＦ／５０ＡＴ

１５ＶＡ

２×ＣＴ
３０：５Ａ

　７５ＡＴ

１００ＡＦ

　２Ｐ
ＭＣＣＢ

制
御
電
源

１φ

２１０／１０５Ｖ
ＴＲ５００ＶＡ

３０ＡＴ

５０ＡＦ

　３Ｐ
ＭＣＣＢ

５１Ｇ

予
　
備

×２

３０ＡＴ

５０ＡＦ

　３Ｐ
ＭＣＣＢ

３ＫＷ

空
調
機

５１Ｇ

ＴＨＲ

３０ＡＴ

５０ＡＦ

　３Ｐ
ＭＣＣＢ

３０ＡＴ

５０ＡＦ

　３Ｐ
ＭＣＣＢ

０．２ＫＷ０．２ＫＷ

排
水
弁

ＳＣ　１０μＦ

５１Ｇ

ＴＨＲ

吐
出
弁

ＳＣ　１０μＦ

５１Ｇ

ＴＨＲ

Ｃ－ＣＯＮ

３Ｅ

始動異常検出

２２

ＫＷ

150/5A

５１Ｇ

０－１５０Ａ

ＡＡ－ＴＤ

３Ｅ

Ｃ－ＣＯＮ

ＣＴ×２
ＳＣ　４００μＦ

ＭＣＣＢ　３Ｐ
２２５ＡＦ／２２５ＡＴ

Ｖ ０－３００Ｖ

２７

ＷＨ

５１Ｇ

　　 ２２５ＡＴ

ＭＣＣＢ
３Ｐ ２２５ＡＦ

２２０／１１０Ｖ
５０ＶＡ

２×ＰＴ

３×ＬＡ
２２０Ｖ

ＭＣＣＢ

２２５ＡＦ／２２５ＡＴ
３Ｐ

ＭＯＦ

予
　
備

予
　
備

計
装
電
源

盤
内
照
明

分
電
盤

制
御
電
源

３ＰＭＣＢ ３ＰＭＣＢ
　５０ＡＦ 　５０ＡＦ 　５０ＡＦ 　５０ＡＦ 　５０ＡＦ 　５０ＡＦ

２ＰＭＣＢ２ＰＭＣＢ２ＰＭＣＢ ２ＰＭＣＢ

５ＫＶＡ　１φＴＲ（ＭＯＬＤ）

ＰＶ：２２０／２１０／２００Ｖ

ＳＶ：２１０－１０５Ｖ

１００ＡＦ
２ＰＭＣＢ

予
　
備

ＺＣＴ

３ＰＭＣＢ
　５０ＡＦ

取
水
ポ
ン
プ

ＫＷ

３０

号
井
　

　

：１．３を示す　

２×ＭＣ

ＳＣ

４００μＦ

150/5A
２×ＣＴ ＡＴＤ

ＺＣＴ

ＭＣ

３ＰＭＣＢ
２２５ＡＦ

吐
出
弁

ＫＷ

０．７５

ＺＣＴ

ＴＨＲ

２×ＭＣ

３ＰＭＣＢ
　５０ＡＦ

ＫＷ

０．４

排
出
弁

ＺＣＴ

ＴＨＲ

２×ＭＣ

３ＰＭＣＢ
　５０ＡＦ

０．２

ＫＷ

換
気
線

換
気
扇

ＺＣＴ

ＴＨＲ

３ＰＭＣＢ
　５０ＡＦ

ＭＣ

３ＰＭＣＢ
２２５ＡＦ

５０ｋＶＡ　３φＴＲ（ＭＯＬＤ）
ＰＶ：６７５０Ｆ／６６００Ｒ／６４５０Ｆ
　　　／６３００Ｆ／６１５０Ｖ
ＳＶ：２１０Ｖ
ダイヤル温度計付

１００：５Ａ

ＣＴ

Ｆ

Ｖ
ＶＳ

Ａ
ＡＳ

Ｗ ＰＦ
Ｔ．Ｔ

１０：５Ａ
２×ＣＴ

源源

高
圧
制
御
電

伝
送
装
置
電

ＭＣＢ
５０ＡＦ

６６００／１１０Ｖ
１ＫＶＡ１φＴＲ

Ｆ

Ｆ Ｔ．Ｔ

７．２ＫＶ　１００Ａ　１０ＫＡ
３×ＤＳ

３φ３Ｗ６６００Ｖ６０Ｈｚ

　：２,４,５,６,７,９

を示す

秋田水源地秋田水源地

取水１，３井（取水２箇所） 取水２，４，５，６，７，９井（取水６箇所）

８．４ＫＶ　１０ＫＡ
３×ＬＡ

図面番号

件
名

図
名

健軍水源地外４箇所電気設備点検業務委託

熊本市上下水道局水運用課

秋田水源地

取水設備単線結線図

ＤＧＲ

ＬＧＲ

①

①

①

①

①

①

②

３Ｅ

① Ｉ≒＞

③

屋外開閉器

引込設備

屋内開閉器

電力ケーブル

Ｔｒ(500KVA以下)

高圧測定回路

計器用変成器

：１×２箇所＝２

：１×２箇所＝２

：１×２箇所＝２

：１×２箇所＝２

：２×２箇所＝４

：１×２箇所＝２

：３×２箇所＝６

：１×２箇所＝２

①

①

②

①

①

②

③

④

：４×２箇所＝８

１７/２２

２Ｅ,３Ｅ

：１×６箇所＝６

：１×６箇所＝６

２Ｅ,３Ｅ ：１×２箇所＝２

ＰＡＳ

ＶＲ(27)：１×２箇所＝２

①

①



計器用変成器

所内電灯盤（Ｈ８）所内動力盤（Ｈ７）

　
Ｔ
Ｃ
／
Ｔ
Ｍ
用

予
　
　
備

予
　
　
備

Ｕ
Ｐ
Ｓ
バ
イ
パ
ス
３

　
コ
ン
ト
ロー

ラ
用

Ｕ
Ｐ
Ｓ
バ
イ
パ
ス
２

　
Ｃ
Ｒ
Ｔ
用

　
Ｔ
Ｃ
／
Ｔ
Ｍ
用

Ｕ
Ｐ
Ｓ
バ
イ
パ
ス
１

Ｃ
Ｒ
Ｔ
監
視
装
置

　
Ｕ
Ｐ
Ｓ
電
源

⑳⑲⑱⑰⑯⑮ '''

３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ

　　３０ＡＴ
　　３０ＡＦ

　　３０ＡＴ
　　３０ＡＦ

　　３０ＡＴ
　　３０ＡＦ
２ＰＥＬＣＢ

　　３０ＡＴ
　　３０ＡＦ
２ＰＥＬＣＢ

　　３０ＡＴ
　　３０ＡＦ
２ＰＥＬＣＢ

' '

プ
リ
ン
タ
電
源

シー

ケ
ン
サ
Ｕ
Ｐ
Ｓ
電
源

⑭⑬

計
装
変
換
器
盤

　
計
装
電
源
用

⑫'

侵
入
警
報

⑪'

Ｕ
Ｐ
Ｓ

⑩'

発
電
機
盤

⑨'

電
動
弁
操
作
盤

滅
菌
室
現
場
盤

⑧⑦

　
ポ
ン
プ
室
用

盤
内
照
明
５

　　３０ＡＴ
　　３０ＡＦ

２ＰＥＬＣＢ

　　３０ＡＴ
　　３０ＡＦ
２ＰＥＬＣＢ

''

　
発
電
機
室
用

盤
内
照
明
４

　　３０ＡＴ
　　３０ＡＦ

３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ

　　３０ＡＴ
　　３０ＡＦ
２ＰＥＬＣＢ

　　３０ＡＴ
　　３０ＡＦ

　　３０ＡＴ
　　３０ＡＦ

　　３０ＡＴ
　　３０ＡＦ
２ＰＥＬＣＢ

　　３０ＡＴ
　　３０ＡＦ
２ＰＥＬＣＢ

　　３０ＡＴ
　　３０ＡＦ
２ＰＥＬＣＢ

　　３０ＡＴ
　　３０ＡＦ
２ＰＥＬＣＢ

' ' '

　
コ
ン
ト
ロー

ル
室
用

盤
内
照
明
３

盤
内
照
明
２

　
電
気
室
用

　
新
操
作
室
用

盤
内
照
明
１

２００／５Ａ
ＣＴ×２

ＳＰＤ

１００ＡＦ
３ＰＭＣＣＢ

Ｉ　＞

３ＰＥＬＣＢ
１００ＡＦ
１００ＡＴ

２ＰＥＬＣＢ

　　３０ＡＴ
　　３０ＡＦ
２ＰＥＬＣＢ

　　３０ＡＴ
　　３０ＡＦ
２ＰＥＬＣＢ

　　３０ＡＴ
　　３０ＡＦ
２ＰＥＬＣＢ ３ＰＥＬＣＢ

盤
電
分
灯
電

２２５ＡＴ
２２５ＡＦ

３ＰＭＣＣＢ

WL

ＷＨ

３Ａ

ＥＦ

１５０ＭＶＡ

７．２ＫＶ
２０Ａ

１φＴ
３０ＫＶＡ
６ＫＶ／２１０－１０５Ｖ

Ｖ

０－３００Ｖ
ＶＳ

Ａ
ＡＳ

０－２００Ａ

① ② ③''' ④ ⑤ ⑥'''

２ＰＷＦ

2kVar

ＳＬ

⑭

　５０ＡＴ
　５０ＡＦ

３ＰＥＬＣＢ

備

予

　５０ＡＴ
　５０ＡＦ

３ＰＥＬＣＢ

備

予

⑬

　　５０ＡＦ
　　５０ＡＴ

⑫

Ｖ
Ｓ
試
験
用
電
源

⑪

４３

⑩

　　５０ＡＴ
　　５０ＡＦ

　５０ＡＴ
　５０ＡＦ

盤
場
現
プ
ン
ポ
水
送
号

盤
場
現
プ
ン
ポ
水
送
号

２

⑨

盤
場
現
プ
ン
ポ
水
送
号
１

⑧

盤
場
現
プ
ン
ポ
水
送
号

⑦

盤
源
電
流
直

　５０ＡＴ
　５０ＡＦ

３ＰＥＬＣＢ

排
水
ポ
ン
プ

０－３００Ａ

WL

ＷＨ

３Ａ
Ｖ

Ａ

０－３００Ｖ

ＡＳ

ＶＳ

盤
作
操
弁
動
電

１００ＡＴ
１００ＡＦ

電
気
防
食
主
幹

　

盤
電
分
力
動

１２５ＡＴ

３ＰＥＬＣＢ
２２５ＡＦ

盤
場
現
室
菌
滅

１２５ＡＴ

３ＰＥＬＣＢ
２２５ＡＦ

機
補
機
電
発

１５０ＡＴ

３００／５Ａ
ＣＴ×２

ＳＰＤ

１００ＡＦ
３ＰＭＣＣＢ

３００ＡＴ
４００ＡＦ

７５ＫＶＡ

Ｉ　＞

　５０ＡＴ
　５０ＡＦ

３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ

　５０ＡＴ
　５０ＡＦ

３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ

　５０ＡＴ
　５０ＡＦ

３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ

　５０ＡＴ
　５０ＡＦ

３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ

１００ＡＴ
１００ＡＦ

３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ
２２５ＡＦ

３ＰＭＣＣＢ

１５０ＭＶＡ
１０Ａ
７．２ＫＶ

３φＴ

６ＫＶ／２１０Ｖ

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

３ＰＷＦ

ＥＦ

き電盤１号（Ｈ３Ａ） き電盤３号（Ｈ４Ａ）き電盤２号（Ｈ３Ｂ）

Ｉ　＞

ＰＧＳＰＧＳＰＧＳ

６７ＧＦ１

５ＫＡ
８．４ＫＶ
ＬＡ×３
ＬＡ

ＣＴ
１φＣＴ×２

４０ＶＡ
２０／５Ａ

ＣＴＴ

ＶＣＢ
７．２ＫＶ
６００Ａ
１２．５ＫＡ

５２Ｆ３

ＷＷＨ

５１Ｆ３

０－

ＫＷ
２００

×２

２００Ａ ２００Ａ ２００Ａ

取
水

井
号

取
水

井
号

９１０

取
水

井
号
２

２２　×３
Ｃ

鉄コルゲート　ＣＶ３８　×３
Ｃ

０－２０Ａ

Ａ

ＡＳ

Ｉ＞Ｉ＞

Ｉ　＞

ＰＧＳＰＧＳＰＧＳ

６７ＧＦ１

ＺＣＴ

５ＫＡ
８．４ＫＶ
ＬＡ×３
ＬＡ

ＶＣＢ
７．２ＫＶ
６００Ａ
１２．５ＫＡ

５２Ｆ２

ＣＴ
１φＣＴ×２
５０／５Ａ
４０ＶＡ

ＣＴＴ

×２

ＷＷＨ

Ａ

０－５０Ａ

ＡＳ

０－
５００

ＫＷ

５１Ｆ２

２００Ａ ２００Ａ ２００Ａ

取
水

井
号

取
水

井
号

取
水

井
号

８６４

鉄コルゲート　ＣＶ２２　×３
Ｃ

ＰＧＳＰＧＳＰＧＳＰＧＳ

鉄コルゲート　ＣＶ２２　×３
Ｃ

２００Ａ２００Ａ ２００Ａ ２００Ａ

取
水

井
号

取
水

井
号

取
水

井
号

取
水

井
号

７５３１

Ｕ　＞ ＺＰＣ

６００Ａ
７．２ＫＶ

８９Ｂ
３ＰＤＴ

計
装
変
換
器
盤

０－９０００Ｖ

２００／５Ａ
ＣＴ×２
ＣＴ

２７ＲＵ＜

Ｖ
×２ Ｆ３Ａ

ＶＳ

Ｆ
５５－６５Ｈｚ

ＡＩ＞

５１Ｒ

Ｗ ＰＦ ＷＴＤ ＶＡＲＴＤ
ＣＴＴ

ＡＳ

０－２００Ａ

２００ＶＡ×２
６６００／１１０Ｖ
１φＰＴ×２

ＰＦ１Ａ Ｆ２０Ａ

×２×３

ＰＴＴ

５２Ｒ
ＶＣＢ
７．２ＫＶ
６００Ａ
１２．５ＫＡ

５ＫＡ
８．４ＫＶ
ＬＡ×３
ＬＡ

引込受電盤（Ｈ１）

※０

３ＰＳＴＭＣＢ
ＭＣＢ－ＥＸ

９０Ｒ
ＡＶＲ

Ｕ

８４Ｇ

６４Ｇ

600A
ZCT

６７ＧＦ１

ＺＰＣ

Ｕ　＞

Ｉ　＞Ｉ　＞

Ｉ　＞

Ｉ　＞

６７ＧＦ１

ＺＣＴ

５ＫＡ
８．４ＫＶ
ＬＡ×３
ＬＡ

A/TD

発電機盤（Ｈ３２）

発電機饋電盤（Ｈ３１）

自動始動盤（Ｈ３３）

受電盤（Ｈ２）

ＭＯＦ ＷＨ

３ＰＳＴ

３００Ａ

８９Ｒ
３ＰＤＳ
７．２ＫＶ
６００Ａ

初励磁
ＤＣ１００Ｖ

200/5A
CT×2 ＡＩ＞

×２

ＣＴＴ ５１Ｇ

ＶＣＢ
７．２ＫＶ
６００Ａ
１２．５ＫＡ

200/5A
CT×2 ＡＩ＞

×２

ＣＴＴ ５１Ｇ

ＶＣＢ
７．２ＫＶ
６００Ａ
１２．５ＫＡ

Ｉ＞ＣＴ×２

Hz

テレメーターへ

ＡＳ

３００／５Ａ ×２

ＣＴＴ ５１Ｇ
ＡＳ

５５－６５Ｈｚ

ＷＨ ＰＦＷ Ａ

０－
３０００ＫＷ

ＬＥＡＤ
０．５－１－
ＬＡＧ０．５

０－３００Ａ

ＣＴＴ
ＷＨ

ＶＳ
０－９０００Ｖ

Ｖ

Ｆ

０－３００Ａ

Ａ

０－
３０００
ＫＷ

ＬＥＡＤ
０．５－１－
ＬＡＧ０．５

ＰＦＷ

ＶＳ

Ｖ

０－９０００Ｖ
ＥＦ
３Ａ

５２Ｇ
３ＰＳＴＶＣＢ
７．２ＫＶ
６００Ａ
１２．５ＫＡ

Ｕ＞ ５９Ｇ

Ｕ＜ ２７Ｇ

ＥＦ１Ａ ＥＦ２０Ａ

２－ＰＴ
６６００／１１０Ｖ

ＰＴＴ ＰＴＴ ＥＦ

３Ａ

母線連絡盤（Ｈ３）

監視盤（１Ｍ１）

ＡＣＥＸ

ＴＲ－ＥＸ
２ＫＶＡ６６００／１１０Ｖ

２１０Ａ

２０００ＫＷ
ＰＦ　０．８

２５００ＫＶＡ　４Ｐ

６６００Ｖ
６０Ｈｚ ＡＧ

６７Ｒ

５２Ｆ１
ＶＣＢ
７．２ＫＶ
６００Ａ
１２．５ＫＡ

ＣＴＴ ５１Ｆ１

ＷＷＨ
ＡＳ

Ａ

０－５０Ａ

０－
５００

ＫＷ

×２
ＣＴ
１φＣＴ×２
５０／５Ａ
４０ＶＡ

３φ３Ｗ

６６００Ｖ　６０Ｈｚ

ＶＶ

ＶＶ ＶＶ ＶＶ

ＯＣＲ

ＤＧＲ

ＬＧＲ

引込設備

屋外開閉器

屋内開閉器

遮断器

電力ケーブル

Ｔｒ(500KVA以下)

高圧測定回路

図面番号

件
名

図
名

健軍水源地外４箇所電気設備点検業務委託

熊本市上下水道局水運用課

高圧設備単線結線図(１)

沼山津水源地

ＶＲ(27,64)

※発電機盤は点検対象から除外しています

④③②

② ③ ④

④

④

①
① ②

④

①

①

①②
②

③ ⑤ ⑥ ⑦⑧

③

②

①

②

②

①

①

③

：２

：４

：４

：８

：４

：２

：４

：２

６４Ｒ

※０

※１

※２

※１

※２は沼山津高圧単結(２)へ

沼山津高圧単結(２)へ

ＺＣＴ

ＺＣＴ
ＺＣＴ

：１１

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩ ⑪

直流高圧法絶縁診断

８．４ＫＶ
ＬＡ×３

ＬＡ

①
秋田水源地より

：１

：２

ＰＡＳ
７．２ＫＶ

①

② ③ ④

⑨

：１３

② ③ ④

①

①

② ＰＣＳ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧ ⑩

⑪

⑫ ⑬

１８/２２

：４



記号 名　　　称

DC/DC

Ｕ  ＞

Ｕ＜

Ｉ　＞

３Ｅ

Ｕ＞

Ｕ

ＳＰＤ

Ｉ　＞

Ｎ

ＥＧＴ

ＶＡＤ

ＬＯＴ

ＡＶＲ

アレスタ(IEC規格認定品)

地絡過電圧継電器

不足電圧継電器

地絡過電流継電器

３要素継電器

過電圧継電器

電圧継電器

地絡方向継電器

回転計

排気温度計

電圧調整器

自動電圧調整器

潤滑油温度計

コンバータ

記号 名　　　称

Ｉ＞

ＣＯＳθ

Ｈｚ

ＴＤ

Ｖ

Ｗｈ

Ｗ

Ａ

ＳＣ

ＬＡ

ＶＡＲｈ

ＺＰＣ

ＺＣＴ

ＣＴ

進相コンデンサ

過電流継電器

周波数計

変換装置

力率計

電圧計

電力量計

電力計

電流計

避雷器

無効電力量計計

コンデンサ形計器用変圧器

零相変流器

計器用変流器

記号

ＭＯＦ

ＰＦ

ＰＴ

ＭＣＣＢ

ＶＣＢ

ＤＳ

ＰＧＳ

名　　　称

ＳＡ

ＶＣＳ

凡　例

Ｆ

ＳＲ

ＥＳ

ＰＣ

ＬＢＳ

サージアブゾーバ

取引用計量装置

計器用変圧器

電力ヒュ－ズ

配線用遮断器

真空遮断器

断路器

柱上ガス開閉器

高圧真空電磁接触器

低圧ヒュ－ズ

始動用リアクトル

接地開閉器

パルス検出器

負荷開閉器

高圧設備単線結線図(１)より

Ｉ ＞＞ＩＩ ＞＞Ｉ

Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ

FFFF

I

280KW　4P
送水ポンプ４号

(インバータ盤)

送水ポンプ４号盤(H6B)

(自動制御盤)

ユニット

自動制御
ＩＮＶ

変圧器
入力

送水ﾎﾟﾝﾌﾟ４号現場盤
(E-４)

0～50A

Ａ

ZCT

0～500KW
50/5A
CT×2

0～50A

Ａ

AS

ＷWh

5A
F

CTT

PF

100VA
6600/220V

PF×3
7.2KV
40KA
60A

4KA
6.6KV 200A

VCS

(入力変圧器盤)

VT×2
U

Ｖ／Ｉ

送水ポンプ４号

(VF-41)

送水ポンプ４号

(VF-42)

送水ポンプ４号

(VF-43)(VF-33)

送水ポンプ３号

(VF-32)

送水ポンプ３号

(VF-31)

送水ポンプ３号

Ｖ／Ｉ

U
VT×2

(入力変圧器盤)

VCS

6.6KV 200A
4KA

60A
40KA
7.2KV
PF×3

6600/220V
100VA

PF

CTT

F
5A

Wh Ｗ

AS

Ａ

0～50A

CT×2
50/5A

0～500KW

ZCT

Ａ

0～50A

(E-３)
送水ﾎﾟﾝﾌﾟ３号現場盤

入力
変圧器

ＩＮＶ
自動制御

ユニット

(自動制御盤)

送水ポンプ３号盤(H6A)

(インバータ盤)

送水ポンプ３号
280KW　4P

II

280KW　4P
送水ポンプ２号

(インバータ盤)

送水ポンプ２号盤(H5B)

(自動制御盤)

ユニット

自動制御
ＩＮＶ

変圧器
入力

送水ﾎﾟﾝﾌﾟ２号現場盤
(E-２)

0～50A

Ａ

ZCT

0～500KW
50/5A
CT×2

0～50A

Ａ

AS

ＷWh

5A
F

CTT

PF

100VA
6600/220V

PF×3
7.2KV
40KA
60A

4KA
6.6KV 200A

VCS

(入力変圧器盤)

VT×2
U

Ｖ／Ｉ

送水ポンプ２号

(VF-21)

送水ポンプ２号

(VF-22)

送水ポンプ２号

(VF-23)(VF-13)

送水ポンプ１号

(VF-12)

送水ポンプ１号

(VF-11)

送水ポンプ１号

Ｖ／Ｉ

U
VT×2

(入力変圧器盤)

VCS
6.6KV 200A
4KA

60A
40KA
7.2KV
PF×3

6600/220V
100VA

PF

CTT
I

F
5A

Wh Ｗ

AS

Ａ

0～50A

CT×2
50/5A

0～500KW

ZCT

Ａ

0～50A

(E-1)
送水ﾎﾟﾝﾌﾟ１号現場盤

入力
変圧器

ＩＮＶ
自動制御

ユニット

(自動制御盤)

送水ポンプ１号盤(H5A)

(インバータ盤)

送水ポンプ１号
280KW　4P

ＶＶ ＶＶ ＶＶ ＶＶ

ＯＣＲ：８

ＤＧＲ：４

遮断器 ：４

電力ケーブル：４

計器用変成器

高圧測定回路：４

図面番号

件
名

図
名

健軍水源地外４箇所電気設備点検業務委託

熊本市上下水道局水運用課

沼山津水源地

高圧設備単線結線図(２)

①

①

①

①

②

④③②

⑧⑦⑥⑤④③

④③②

※２

沼山津高圧単結(１)より

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

：１２

① ② ③ ④

① ② ③ ④

１９/２２



１０ＡＴ

１０ＡＴ

３０ＡＦ
１０ＡＴ

５０ＡＴ

５００μＦ

５０ＡＦ
３ＰＭＣＣＢ

３φＳＣ

２００Ａ
７．２ＫＶ

（耐塩、ＳＵＳ製）
ＺＰＣ付

０～２０Ａ

２０／５Ａ

５２ＭＣ

６ＭＣ

４２ＭＣ

３７ｋＷ

ＩＭ

取
水
井
１
号
ポ
ン
プ

計装盤

３０ＡＴ

制
御
電
源
　

予
　
　
備
　

空
　
調
　
機

コ
ン
セ
ン
ト

盤

内

照

明

電
灯
分
電
盤

予

弁

出

吐

弁

排

水

源

電

作

操

備

　

予

備

　

流
量
計
電
源

ＭＣＣＢ
２Ｐ
３０ＡＦ

ＭＣＣＢ
２Ｐ
３０ＡＦ

１５ＡＴ

ＭＣＣＢ
２Ｐ
３０ＡＦ

　５ＡＴ
３０ＡＦ

ＣＰ
２Ｐ

３０ＡＦ

ＣＰ
２Ｐ

　５ＡＴ
３０ＡＦ

ＣＰ
２Ｐ

　５ＡＴ
３０ＡＦ

ＣＰ
２Ｐ

３０ＡＴ

ＭＣＣＢ
２Ｐ
３０ＡＦ

　５ＡＴ
３０ＡＦ

ＣＰ
２Ｐ

　ＦＭＣ 　ＲＭＣ

　ＦＭＣ 　ＲＭＣ

３０ＡＴ
３０ＡＦ

ＥＬＣＢ
３Ｐ

３ＰＥＬＣＢ
　２２５ＡＦ
　２２５ＡＴ

２００／５Ａ
２×ＣＴ

ＥＬＣＢ
３Ｐ
５０ＡＦ
１０ＡＴ

ＥＬＣＢ
３Ｐ
５０ＡＦ
　５ＡＴ

ＭＣＣＢ
２Ｐ
３０ＡＦ
１０ＡＴ

ＥＬＣＢ
３Ｐ
５０ＡＦ
２０ＡＴ

ＥＬＣＢ
３Ｐ
５０ＡＦ

　　３０ＡＴ
　　５０ＡＦ
３ＰＭＣＣＢ

６６００／２１０－１０５Ｖ
１５０ＫＶＡ
３φＴＲ（温度計付・モールド形）

開
度
発
信
器
電
源

伝
送
装
置
電
源

水
位
計
電
源

濁
度
計
電
源

１０５／１０５Ｖ
１ＫＶＡ
１φＴＲ（耐雷）

１０ＡＴ

２Ｐ
３０ＡＦ

２Ｐ

Ｄ種接地
ＭＣＣＢ

ＭＣＣＢ

３０／５Ａ

３０ＡＴ
５０ＡＦ
３Ｐ

３Ｐ

４００ＡＴ
４００ＡＦ

ＭＣＣＢ

ＭＣＣＢ

０～３０Ａ

２×ＣＴ

ＡＳ

Ａ

２００／５Ａ
２×ＣＴ

ＡＳ

Ａ

０～２００Ａ

Ｆ５Ａ
ＶＳ

Ｖ
０～１５０Ｖ

ＰＬ
100Vﾗｲﾝ

変圧器盤

受電盤

引込柱

ポンプ運転盤

ＣＴ×２

Ｂ種接地

200Vﾗｲﾝ
ＶＳ

Ｆ５Ａ

Ｖ

７．２ＫＶ

ＰＦ
２０Ａ

３ＰＬＢＳ

１２．５ｋＡ

０～３００Ｖ

８．４ＫＶ

Ａ種接地
Ａ種接地

　ＴＨＲ

ＩＭ

０．７５ｋＷ

Ｆ Ｆ

２ＰＴ
６６００／１１０Ｖ

ＰＴＴ

ＣＴＴ

２７Ｒ

Ｗ ＷＨ

６７Ｒ

ＰＦ

ＰＬ

ＶＳ

ＡＳ

０～９０００Ｖ

Ａ

Ｖ

　ＴＨＲ

ＩＭ

０．４ｋＷ

３Ｅ Ｗ
ＡＳ

０～200Ａ

Ａ

沼山津水源地

3φ3W 6600V 60Hz

沼山津送水場より

ＬＧＲ

図面番号

件
名

図
名
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沼山津水源地

取水設備単線結線図

ＤＧＲ

取水１～５、７～１０井（取水９箇所）

：１×９箇所＝９

①

①

①

①

①

①

ＺＣＴ

②

③

ＬＡ×３

引込設備

屋外開閉器

計器用変成器

Ｔｒ(500KVA以下)

高圧測定回路

屋内開閉器

電力ケーブル

：１×９箇所＝９

：１×９箇所＝９

：１×９箇所＝９

：１×９箇所＝９

：１×９箇所＝９

：３×９箇所＝２７

51Ｇ

①

①

②

：２×９箇所＝１８　（取水１～５、７～１０　盤内LA含む））

①

２０/２２

方向性内蔵形

ＰＡＳ

：１×４箇所＝４（取水１、３、５、７井のみ）

２Ｅ,３Ｅ ：１×９箇所＝９

①



（MC-13）

（MC-14）

切換盤

引込受電盤

7.2kV 600A 12.5kA

7.2kV

6600V/210-105V

1φTR

50kVA

電力会社引込盤

送水ポンプ4号盤

I　＞

送
水
ポ
ン
プ
５
号

P5

220

ZCT

A
LB

送
水
ポ
ン
プ
４
号

2×CT

40/5A AS
A

CTT

SR 6.6kV

VCS

0-40A

VCS

6.6kV

200A 4kA

7.2kV 40kA

3×PF

ATD

受変電・送水ポンプ設備用

リモート伝送装置

送水ポンプ5号盤

（D-MC-N05）

送
水
ポ
ン
プ
３
号

A
LB

送
水
ポ
ン
プ
２
号

I  ＞

送
水
ポ
ン
プ
１
号

調
整
池

ZCT

盤
内
照
明
コ
ン
セ
ン
ト

建
屋
照
明

第
２
資
材
倉
庫

新
電
気
室
汎
用
Ｕ
Ｐ
Ｓ LM-1

PL-1

同
　
　
　
　
　
左

160kVA

SC

SR
VCS

6.6kV

200A 4kA

3E

単巻変圧器

送水ポンプ3号盤 送水ポンプ2号盤

ZCT

照明変圧器盤

同
　
　
　
　
　
左

MCCB
3P
100AF

SPD

I　＞

LBS

0.5-1-0.5

送水ポンプ1号盤

0-1800kW

W

DTMC

0-200A

AS
A

※5

COSφTD ATD

U＜

ZCT
I　＞

12.5kA

7.2kV 600A

7.2kV

600A 12.5kA

VCB

DS

I ＞

×2

6600V/110V

PF

2×VT

F

戸島送水場

6600V/110V

200/5A
2×CT

2×VT

PC ※4

（MC-11）

計量器盤

（インターロックコイル付）

F8.4kV

3×LA

5kA

※3

PF

7.2kV 600A

DS

7.2kV 600A

12.5kA

DTMC

0-9kV

0-200A

東部環境工場引込盤

φ
COS

AS
A

※2

VTT

F

3A VS
V

12.5kA

7.2kV 200A

（MC-12）
3×PF

7.2kV

55-65Hz

F

Hz

0-9kVVS
V

U＜

PF F

I　＞

7.2kV 200A

3φ3W 6.6kV 60Hz

8.4kV

5kA

3×LA
VCT

8kA

PGS

九州電力より

動力変圧器盤

切替盤

旧
電
気
棟
換
気
動
力
盤

電
気
防
触

表
示
電
源

新
電
気
室
建
築
照
明

建
屋
照
明

制
御
電
源

PL-2

旧
電
気
棟
Ｕ
Ｐ
Ｓ
装
置

補
機
制
御
盤

予
　
　
備

新
電
気
室
建
築
動
力

発
電
補
機

建
築
動
力

直
流
電
源

PL-2

予
　
　
備

第
２
資
材
倉
庫

LM-1

1.5kVA

VTT

SC

U　＞

ZPC

3×PF

1A

自動始動発電機盤

AS
A

VS
V

0-300V

0-600A

U　＞

0-1500kW

W

0.5-1-0.5

55－65Hz

Hz

0-150A

A

AS

直流電源盤

VS
V

3φ3W 6.6kV 60Hz 1250kVA

リモート

※5

※4

※3

タ
｜
ビ
ン
制
御
装
置

※

LOT

N

EGT

リモート伝送装置

受変電・送水ポンプ設備

※2

Ry

VTD

GT

ACEX

初期励磁回路

190

PF

3×VT
MCCB

R

V 2P

10AF

AVR

VAD

6600/110-105V

1.5kVA

EX TR

一般制御回路

3A

10AF

MCCB

2P 15AF

MCCB

2P

DC/DC

※

（自動発電装置）

G

地絡電圧ライン

東部環境工場

ES

3φ3W 6.6kV 60Hz

3×SA

A

AS

PTライン

Wh VARh

PTライン

0-9kV

※

リ
モ
｜
ト
伝
送
装
置

リモート伝送装置

自家発設備用

緊
急
遮
断
弁

緊
急
遮
断
弁
制
御
盤

電
灯
分
電
盤
L
　
 
1

小
水
力
発
電
機
室

小
水
力
発
電
機
制
御
盤

Wh

（D-MC-N04） （D-MC-N03） （D-MC-N02） （D-MC-N01）

200/5A
2×CT

CTT

PC

Wh

LBS

VTT

F

3A

Wh

CTT
Wh φ

COS

0-9kV
VS

V

0-200A
AS

A

200/5A
2×CT

（契約電力：1013kW）

×100kWh/P

VTD

Ry

Ry

Ry

（RD-CTR-01）

伝送装置

6600V/110V
2×VT

U＜

7.2kV

600A 12.5kA

VCB

200/5A
2×CT

CTT

VTT

φ
COSWh

（R-MC-N01）

VTD

WTD

VCS

6.6kV

200A 4kA

7.2kV 40kA

3×PF

VCS

6.6kV

200A 4kA

7.2kV 40kA

3×PF受変電・送水ポンプ設備用

リモート伝送装置

受変電・送水ポンプ設備用

リモート伝送装置

CTT CTT
2×CT

60/5A

2×CT

60/5A

3E3E

160kVA

SC

SR

100kVA

SC

SR

AS
A

0-60A

ATD

AS
A

0-60A

ATD

200A 4kA

SR 6.6kV

VCS

I　＞ZCT I　＞ZCT

P4

350
A

LB P3

350

P2

350
A

LB
A

LBP1

350

VCS

6.6kV

200A 4kA

（R-MC-N04）

7.2kV 20kA

3×PF

MCCB
3P
400AF

CTT250/5A
2×CT

MCCB
2P
50AF

7.2kV 40kA

3×PF

7.2kV

LBS （R-MC-N03）

ZCT I　＞

6600V/210V

3φTR

150kVA

VTT

CTT

MCCB
3P
50AF MCCB

3P
100AF

SPD

500/5A
2×CT

MCCB
3P
600AF

AS
A

VS
V

0-300V

0-400A
4.5kVA

SC

MCCB
3P
50AF

3kW

MCCB
2P
50AF

MCCB
3P
100AF

I  ＞

ZCT

I  ＞

ZCT

I  ＞

ZCT

I  ＞

ZCT

I  ＞

ZCT

I  ＞

ZCT

I  ＞

ZCT

I  ＞

ZCT

I  ＞

ZCT

I  ＞

ZCT
I  ＞

ZCT

I  ＞

ZCT

1kVA

11kW

0.5kW

MCCB
2P
50AF

24.865

kW

MCCB
3P
225AF

MCCB
3P
50AF

2.67

kW

MCCB
2P
50AF

0.3

MCCB
2P
50AF

0.3

kW kW

1

kW

MCCB
2P
50AF

3kW

MCCB
3P
50AF

MCCB
2P
100AF

5kVA

MCCB
2P
50AF

MCCB
2P
50AF

9.65

kW

MCCB
3P
100AF

MCCB
3P
400AF

64.93

kW

4.4

kW

MCCB
3P
100AF

14.1

kW

MCCB
3P
100AF

8.25

kW

MCCB
3P
100AF

MCCB
3P
100AF

5.5

kW

11.1

kW

MCCB
3P
50AF

MCCB
3P
100AF

MCCB
3P
50AF

　
制
御
盤

7.2kV

600A 20kA

VCB

200/5A
2×CT

5/1A
2×CT

7.2kV

400A

CTT CTT

I ＞

×2

I ＞

×2

A

AS

AATDWTD

AS

I　＞
ZCT

VTD

ATDCOSφTDWTD

Ry

15AF

MCCB

2P

15AF

MCCB

2P

DC/DC

U＜

U＞

U

VTT

Wh
CTT

I ＞

×2

7.2kV

600A 12.5kA

VCB

φ
COS

150/5A
2×CT

（G-GC-01）

単線結線図（1）

I  ＞

ZCTI  ＞

ZCT

3E 3E

I　＞I　＞

×1 ×1

×1×1

OCR

VR（２７，５９，６４）

DGR

引込設備

屋内開閉器

遮断器

電力ケーブル

計器用変成器

Tr（500KVA以下）

SC，リアクトル

LGR

2E，3E

屋外開閉器

×1

×2

×1

×3

②

①

①

①

③

② ①②

⑥⑤
④③

⑩⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑥ ⑦

⑧

①

⑫⑪

① ②

⑩

⑨

①

④

⑤

⑥

⑤

⑤

③

③

①

③

②

④

②

④

⑤④③②

：7

：7

：2

：5

：6

：3

：1

：7

：15

：2

③

②①

⑦

⑬

6600V/110V

2×VT

⑭

⑮ 3
110:6600:⑯

⑰

単線結線図（1）
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健軍水源地外４箇所電気設備点検業務委託

戸島送水場

ZPC

EA

⑱

EA

⑲

⑳ 21

22

23

24
25 26

⑪

×2 ×2

⑫

：26

：12

：10

①

高圧測定回路

直流高圧法絶縁診断 ：1

①⑥ ②⑦

③⑧

④⑨

⑤⑩

①

②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

②①

④

⑤

⑥ ⑦

①

② ③

④

200A 4kA
⑤

⑥

⑦

⑧⑨ ⑩

⑪

⑫

⑬⑭⑮

①

③

②

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

10 11

12

13

14

15 16

：16
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8.4kV

5kA

3×LA
VCT Wh

3φ3W 6.6kV 60Hz

九州電力より

2×CT

40/5A

R

F

系統連系用

インバータ

（逆変換装置）

NC

制動

ユニット

電灯分電盤L-1より

2×VT

1φTrACL

F

C

3φTr

F

210/105VＶ

1φTr

5kVA

予
　
備

（順変換装置）

インバータ

発電用

予
　
備

制
御
電
源

計
装
電
源

小
水
力
イ
ン
バ
｜
タ
盤

P
L
C
電
源

MC

Th

水車流量調整弁

×2

蛍光灯 コンセント

1φ2W 105V 60Hz
盤内雑電源

小水力発電機制御盤
小水力発電機制御盤

440/110V

小水力発電機インバータ盤

0.75kW

1φTr

100

Ｒ 制動用

抵抗器

U＜ U＞

f＜ f＞

能動 受動

表示器

操作

電流 0～150A/4～20mA DC

電圧 0～600V/4～20mA DC

電力 0～120kW/4～20mA DC

力率 0.5～1～0.5/4～20mA DC

電力量 1kWh/PULSE

連系MC入

系統接続用遮断器　入

準備完了

発電MC入

運転（発電開始）

ＭＣＣＢ断（一括）

連系INV故障

発電機INV故障

発電機ファン故障

発電機温度上昇

系統保護動作×６（不足電圧、過電圧、周波数上昇／低下、単独運転検出　能動／受動）

水車軸受温度上昇

発電機軸受温度上昇

非常停止

中央

制御計装電源断（一括）

補機故障×n（1式）

発電機運転・停止指令

高圧地絡過電圧

非常停止

F

3kVA（30分）

汎用1φUPS

無瞬断切替付き

7.5kVA（30分）

汎用3φUPS

無瞬断切替付き

M

動力変圧器盤より

3φ3W 210V 60Hz
補機電源

発電連系受電盤

小水力発電変圧器盤

150kVA

6600V/400V

3φTR

A

ZPC

F

U　＞

7.2kV 200A

8kA

PAS

12.5kA

7.2kV 600A

7.2kV

600A 12.5kA

VCB

DS　3P

6600V/110V
2×VT

I ＞

PF F

ZCT

VS

V

VS

MCCB
3P
225AF

2×CT

250/5A

MCCB
3P
100AF

V

VS

MCCB
3P
100AF

ELCB
3P
50AF

ELCB
3P
50AF

MCCB
2P
63AF

MCCB
2P
100AF

ELCB
2P
30AF

MCCB
2P
50AF

MCCB
2P
30AF

×2

蛍光灯 コンセント

MCCB
2P
30AF

MCCB
2P
30AF

MCCB
2P
30AF

MCCB
2P
30AF

MCCB
2P
30AF

ELCB
3P
50AF

MC

Th

床排水ポンプ

0.75kW

M

2×VT

440/110VF

MCCB
3P
250AF

Hz

VS

AS

V

ACOS

φ
WWh MTD2×CT

250/5A

MCCB
2P
30AF

/220V

Th

MC

発電機冷却ファン

（発電機組込）

FM PMG

永久磁石式

同期発電機

WT

水車

65.5kW（1350ｍ3/ｈ）

MC

表示器

操作

－
～

～
－

MC

MC

VCT Wh

7.2kV

PCS×3

I　＞

MCCB
3P
225AF

SPD

SPD

100kV

単線結線図（2）

（九電用）

Hz

VS

AS

V

ACOS

φ
W Wh MTD

予
　
備

予
　
備

MCCB
2P
30AF

MCCB
2P
30AF

制
御
電
源

Ｕ＜

MC

F

SPD

F

1φTr

400

/100V

MCCB
2P
30AF

700ＶＡ

MCCB
2P
30AF

ＵＰＳ

ＵＰＳ故障×ｎ（１式）

OCR

VR（２７，６４）

DGR

引込設備

屋内開閉器

遮断器

電力ケーブル

計器用変成器

Tr（500KVA以下）

高圧測定回路

LGR

屋外開閉器

：2

①

③

②

①

①

①

①

①

②

①

④：1

：1

：1

：1

：2

：1

：1

：1

：3
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戸島送水場
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①
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①

①
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①

③
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